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ООО «Релематика» для защиты распределительных устройств трансформаторных подстанций напряжением 6-35/110-220 кВ предлагает перечень типовых схем 
с расстановкой защит по измерительным трансформаторам тока . Типовые схемы рекомендованы к применению для следующих типов подстанций ЕНЭС России:

Введение

Схема

Область применения

В РУ 
напряжением Другие условия

3Н 20-500 кВ Тупиковые или ответвительные однотрансформаторные ПС при необходимости автоматического отключения поврежденного Т от ВЛ, питающей несколько ПС . В схеме 
пускового этапа РУ (с переходом при дальнейшем развитии к более сложной схеме) . 

4Н 35-220 кВ Тупиковые или ответвительные двухтрансформаторные ПС, питаемые по двум ВЛ .

5Н 35-220 кВ Проходные двухтрансформаторные ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения в работе двух трансформаторов при КЗ (повреждении) на ВЛ  
в нормальном режиме работы ПС (при равномерном графике нагрузок) .

5АН 35-220 кВ Проходные двухтрансформаторные ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения транзита при КЗ (повреждении) в трансформаторе, при необходимости 
отключения одного из трансформаторов в течение суток (неравномерный график нагрузок) . 

6Н 110-750 кВ Для РУ 110-220 кВ однотрансформаторных ПС . Данная схема является альтернативой схеме 6 (заход-выход) . Для РУ 330-750 кВ используется как начальный этап более 
сложных схем . 

7 110-750 кВ Для двухтрансформаторных ПС, питаемых по двум ВЛ, при необходимости секционирования транзитной ВЛ . Может применяться в качестве начального этапа схемы 
«трансформаторы-шины» . Схема является альтернативой схемам «мостиков» и по многим показателям является предпочтительной . 

8 110-330 кВ Для двухтрансформаторных узловых ПС с четырьмя ВЛ или с другим соотношением из 6 присоединений . 

9 20-220 кВ Для ПС с наличием парных ВЛ и ВЛ, резервируемых от других ПС, нерезервируемых ВЛ, но не более одной на секцию, при отсутствии требований сохранения в работе 
всех присоединений при выводе в ревизию секции шин . 

9Н 110-220 кВ То же, что и для схемы 9 и при повышенных требованиях к сохранению в работе силовых трансформаторов .

9АН 110-220 кВ То же, что и для схем 9 и 9Н и при повышенных требованиях к сохранению в работе особо ответственных ВЛ и трансформаторов .

12 110-220 кВ В РУ с пятью и более присоединениями, не допускающими даже кратковременную потерю напряжения на присоединении при плановом выводе выключателей из 
работы . В РУ с устройствами для плавки гололеда . При наличии других обоснований .

12Н 110-220 кВ В РУ с пятью и более присоединениями, не допускающими даже кратковременную потерю напряжения на присоединении при плановом выводе выключателей из работы . В РУ 
с устройствами для плавки гололеда . При повышенных требованиях к сохранению в работе силовых трансформаторов . 

13 110-220 кВ При 5 и более присоединениях, повышенных требованиях к сохранению в работе присоединений, но допускающих потерю напряжения при повреждении в зоне сборных шин на 
время оперативных переключений по переводу присоединений на другую систему шин; при необходимости деления сети .

13Н 110-220 кВ То же, что и для схемы 13, но при наличии присоединений, не допускающих даже кратковременную потерю напряжения при плановом выводе выключателей из работы .  
В РУ с устройством для плавки гололеда . При реконструкции и наличии других обоснований .

14 110-220 кВ То же, что и для схемы 13Н мощных узловых ПС с тремя, четырьмя трансформаторами и числом присоединений более 15 . При реконструкции и наличии других обоснований .

16 220-750 кВ Применяется для РУ подстанций при 5 и более линиях, подключаемых в «полуторную» цепочку, при необходимости подключения ВЛ через 2 выключателя . 

17 220-750 кВ Применяется при 6 и более присоединениях, при повышенных требованиях к обеспечению надежного подключения присоединений . При других обоснованиях . 
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Список сокращений, используемых в тексте:

АВР автоматический ввод резерва

АД (СД) асинхронный (синхронный) двигатель

АОСН   автоматика ограничения снижения 
напряжения

АПВ автоматическое повторное включение

АРНТ  автоматика регулирования напряжения 
трансформатора

АРПТ автоматика разгрузки по току

АТ автотрансформатор

АУВ автоматика управления выключателем

АЧР автоматическая частотная разгрузка

БСК  батарея статических конденсаторов

БНН   блокировка при неисправностях в цепях 
напряжения 

ВЛ воздушная линия электропередачи

ВН высокое напряжение

ГЗ газовая защита

ДА делительная автоматика

ДГР дугогасящий реактор

ДЗ дистанционная защита

ДЗЛ дифференциальная защита линии

ДЗО дифференциальная защита ошиновки

ДЗР дифференциальная защита реактора

ДЗТ  дифференциальная защита 
трансформатора

ДЗШ дифференциальная защита шин

ДТЗ дифференциальная токовая защита

ДФЗ дифференциально-фазная защита линии

ЗАХ защита от асинхронного хода

ЗВ защитный выключатель

ЗМН защита минимального напряжения

ЗП  защита от перегрузки

ЗПО  защита при потере охлаждения  

ЗПН защита от повышения напряжения

КИ контроль изоляции

КЛ кабельная линия

ЛЗШ логическая защита шин

ЛРТ линейный регулировочный трансформатор

НВЧЗ  направленная высокочастотная защита 
линии 

НН низкое напряжение

НГ нагрузка

НТЗ направленная токовая защита

ОВ обходной выключатель

ОМП определение места повреждения

ОСШ обходная система шин

ОУ обмотка управления

ПДТЗ  поперечная дифференциальная токовая 
защита

ПС подстанция

РЗА релейная защита и автоматика

РПН регулятор напряжения под нагрузкой

РТ регулировочный трансформатор

РУ распределительное устройство

СВ секционный выключатель

СЗЗ сигнализация замыкания на землю

СН среднее напряжение

СП секционирующий пункт

СШ система шин

с.ш. система (секция) шин

Т трансформатор

ТЗ  технологические защиты

ТЗНП  токовая защита нулевой 
последовательности

ТН трансформатор напряжения

ТО токовая отсечка

ТО/ТУ  телеотключение/телеускорение

ТСН трансформатор собственных нужд

ТТ трансформатор тока

УРОВ  устройство резервирования отказа 
выключателя

УТВР устройство тиристорного ввода резерва

УШР  управляемый шунтирующий реактор 

ЧАПВ частотное АПВ

ШСВ шиносоединительный выключатель



4Блок (линия-трансформатор) с выключателем

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(35-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 3Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора «Ш2600 
08 .513 06 .526 08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП 
ВН, УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

1

Тр-р
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

Шкаф основных, резервных
защит, АУВ ВН и АРН 
двухобмоточного 
трансформатора «Ш2500 
08 .214 08 .21108 .216»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП 
ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1

Тр-р S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВТОР 200 Л-161) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

2
Шкаф автоматической 
частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР, 
1 ст . ЧАПВ 1 1

3 Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода

ТОР 200 Т-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

4
Терминал защиты и 
автоматики линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит от 
числа

присоединений

5

Терминал защиты 
и автоматики 
трансформатора 
напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), 
ЧАПВ (4 ст .) 1

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .

ЗН – Блок (линия трансформатор) с выключателем 

5 

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения
ТОР 200 Н-16

TA4

TA3

TA2

TA5

TA7

T1

TA8

W1

с.ш. 6-10кВ

В основные защиты Т1

Измерение

Учет

TA6

В резервные защиты Т1

В основные защиты Т1

В АРНТ Т1

ТОР 200 В-16

В защиты ввода 6-10кВ

АУВ

АУВ

ТОР 200 Л-16

TV1

ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16

TA1

В АРНТ Т1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211
08.216»

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526
08.216»

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ТОР 200 Р-16

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

АРНТ 1

Тр-р 
S>40 МВА

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф автоматической 
частотной разгрузки 

в 14 очередей
«Ш2500 02.234»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

1

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

АРНТ 1

1

1

Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 1 12

3 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

Примечание

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

4

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 15

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(35-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 3Н

Q1

Q2

Ш2600 08.513 06.526 08.216

 



5

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 3Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора «Ш2600 
08 .513 06 .526 08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, 
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, УРОВ 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ
1

Шкаф основных, 
резервных защит, АУВ ВН 
и АРН двухобмоточного 
трансформатора «Ш2500 
08 .214 08 .211 08 .216»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1

Тр-р S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВ 

с равной 
нагрузкой плеч 

стороны НН

ТОР 200 Л-161) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

2

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

3 Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

4
Терминал защиты и 
автоматики секционного 
выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, АУВ, 
УРОВ, АВР 1

5
Терминал защиты и 
автоматики линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоединений

6
Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 
напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .

ЗН – Блок (линия трансформатор) с выключателем 

6 

TA3

Q1

TA1

TA10

T1

TA11

W1

2 с.ш. 6-10кВ

В основные защиты Т1

TA9

В резервные защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

ТОР 200 В-16

В защиты ввода
6-10кВ

АУВ

АУВ

ТОР 200 Л-16

TV2

ТОР 200 Н-16

TA2 Измерение

TA8

TA6

TA7

Q2

1 с.ш. 6-10кВ

TA5

В основные
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты ввода
6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TA4

ТОР 200 В-16

АУВ

TV1

ТОР 200 Н-16

Q4

АУВ

TA12

ТОР 200 С-16

Учет Учет

В защиты СВ
6-10кВ

Q3

TA13

В АРНТ Т1

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211
08.216»

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526
08.216»

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ
с равной 
нагрузкой 
плеч 

стороны НН

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ТОР 200 Р-16

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

АРНТ 1

Тр-р 
S>40 МВА

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

1

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, УРОВ 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

АРНТ 1

1

1

Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 12

3 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 14

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

5

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 26

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 3Н

Ш2600 08.513 06.526 08.216



6

ЗН – Блок (линия трансформатор) с выключателем 

7 

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211
08.216»

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526
08.216»

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ТОР 200 Р-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф автоматической 
частотной разгрузки 

в 14 очередей
«Ш2500 02.234»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

1

3

4

2

5

6

TA4

TA3

TA1

T1

W1

В основные защиты Т1

В резервные защиты Т1

АУВQ1

TA2 Измерение

TA9

TA10

1 с.ш. 6-10кВ

TA8

В защиты реактора L1

В АРНТ Т1

В защиты ввода
6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TA7

АУВ

TV1

ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2600 08.514, Ш2500 02.234,ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16

Учет

В АРНТ Т1

В основные защиты Т1

Ш2600 08.514

В защиты реактора L1

TA6

TA5

L1

ТОР 200 В-16

Q2

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

АРНТ 1

Тр-р 
S>40 МВА

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

АРНТ 1

1

1

Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 1 1

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 1

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 3Н

ДЗО, МТЗ НН

Ш2600 08.513 06.526 08.216

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 3Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора «Ш2600 
08 .513 06 .526 08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП 
ВН, УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

1

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ
1

Шкаф основных, 
резервных защит, АУВ ВН 
и АРН двухобмоточного 
трансформатора «Ш2500 
08 .214 08 .211 08 .216»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1

Тр-р 
S<40 МВА, 

Uвн≤110 кВ
ТОР 200 Л-161) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

2

Шкаф основных и 
резервных защит реактора
«Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 1
Шкаф основных и 
резервных защит реактора 
«Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

3

Шкаф автоматической 
частотной разгрузки 
в 14 очередей
«Ш2500 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 1 1

4
Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

5
Терминал защиты и 
автоматики линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоединений

6
Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 
напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .

Блок (линия-трансформатор) с выключателем



7

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ  
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 3Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526 
08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
МТЗ СН,ТЗНП ВН, УРОВ ВН, 
ГЗ, ЗП, ЗПО

1

1

Тр-р 
S>40 МВАТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

Шкаф основных, 
резервных защит, АУВ ВН 
и АРН двухобмоточного 
трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .211 
08 .216»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1

Тр-р 
S<40 МВА, 

Uвн≤110 кВТОР 200 Л-16 1) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

2
Шкаф основных и 
резервных защит реактора
«Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2
1 1

3

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

4 Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

5
Терминал защиты и 
автоматики секционного 
выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 1

6
Терминал защиты и 
автоматики линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит от 
числа присоеди-

нений

7

Терминал защиты 
и автоматики 
трансформатора 
напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .

ЗН – Блок (линия трансформатор) с выключателем 

8 

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

Тр-р 
S>40 МВА

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211
08.216»

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526
08.216»

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ТОР 200 Р-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

TA4

TA3

TA1

TA13

T1

TA14

W1

2 с.ш. 6-10кВ

В основные защиты Т1

TA12

В резервные защиты Т1

В защиты реактора L1

В АРНТ Т1

ТОР 200 В-16

В защиты ввода
6-10кВ

АУВ

АУВ

ТОР 200 Л-16

TV2

ТОР 200 Н-16

TA2 Измерение

L1

TA11

TA9

TA10

1 с.ш. 6-10кВ

TA8

В защиты реактора L1

В АРНТ Т1

В защиты ввода
6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TA7

ТОР 200 В-16

АУВ

TV1

ТОР 200 Н-16

АУВ

TA15

ТОР 200 С-16

Учет Учет

В АРНТ Т1

В защиты СВ
6-10кВ

В основные защиты Т1

Ш2600 08.514

В защиты реактора L1

TA6

TA5

В Ш2600 08.513 06.526 08.216, Ш2500 02.234 02.234,
Ш2600 08.514, ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

АРНТ 1

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

1

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
МТЗ СН,ТЗНП ВН, УРОВ 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

АРНТ 1

1

1

Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 13

4 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 12

TA16

В АРНТ Т1

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 15

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

6

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 27

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 3Н

Q4

Q1

Q2 Q3

В Ш2600 08.513 06.526 08.216, Ш2500 02.234 02.234,
Ш2600 08.514, ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Ш2600 08.513 06.526 08.216

 



8Блок (линия-трансформатор) с выключателем

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 3Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526 
08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН,  МТЗ CН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, 
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

1

1ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

2

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 
ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

1
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

3

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

4 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

5 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 1

6

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

7 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .)

ЗН – Блок (линия трансформатор) с выключателем 

9 

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения
ТОР 200 Н-16

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526
08.216»

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

TA4

TA3

TA1

2 с.ш. 6-10кВ

Ш2600 08.513 06.526 08.216

В основные защиты Т1

В резервные защиты Т1

АУВ

ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

TA2 Измерение

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

АУВ

TA12

ТОР 200 С-16

В АРНТ Т1

В защиты СВ
6-10кВ

TA8

TA10

TA11

Учет

TA9

В основные защиты Т1

В АРНТ Т1

ТОР 200 В-16

В защиты ввода 6-10кВ

АУВ

TV1 35кВ

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.211 02.213

с.ш. 35кВ

TA5

TA7

TA6

TA13

В АРНТ Т1

В основные
защиты Т1

Ш2500 02.211 02.213АУВ

В защиты ввода 35кВ

Учет

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

T1

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

1

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ CН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

АРНТ 1

1

1

Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 13

4 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

6

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 27

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 3Н

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 15

2

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

1

Q1

Q4

Q2

Q3

W1

 



9

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 3Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора «Ш2600 08 .513 
06 .526 08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ CН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ, 
ЗП, ЗПО

1

1ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

2

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

1
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

3

Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 1
Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

4

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

5 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

6 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 1

7

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

8 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2

ЗН – Блок (линия трансформатор) с выключателем 

10 

TA4

TA3

TA1

T1

W1

В основные защиты Т1

Q1

В резервные защиты Т1

АУВ

TA2 Измерение

В АРНТ Т1

TV1 35кВ

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.211 02.213

с.ш. 35кВ

TA5

TA7

TA6

В основные
защиты Т1

Ш2500 02.211 02.213АУВ

В защиты ввода 35кВ

Учет

TA12

TA13

TA11

В защиты
реактора L1

В АРНТ Т1

ТОР 200 В-16

В защиты
ввода 6-10кВ

АУВ

TA10Учет

Q3

TA8

TA9
В основные защиты Т1

Ш2600 08.514

В защиты реактора L1

L1

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Q4

АУВ

TA14

ТОР 200 С-16

В защиты СВ
6-10кВ

TA15

В АРНТ Т1

Q2

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, Ш2600 08.514,

ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения
ТОР 200 Н-16

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526
08.216»

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

1

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ CН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

АРНТ 1

1

1

Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 14

5 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

7

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 3Н

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

2

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

1

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 13

ДЗО, МТЗ НН

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, Ш2600 08.514,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Ш2600 08.513 06.526 08.216

 



10

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ  
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 3Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора «Ш2600 08 .513 
06 .526 08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН,  МТЗ CН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, 
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

1

1ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

2

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

1
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

3 Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 1

4

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей  
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

5 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

6 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 1

7

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

8 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2

ЗН – Блок (линия трансформатор) с выключателем 

11 

Ш2600 08.513 06.526 08.216

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения
ТОР 200 Н-16

Шкаф основных, резервных 
защит, АУВ ВН и АРН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526
08.216»

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

TA4

TA3

TA1

T1

W1

В основные защиты Т1

В резервные защиты Т1

АУВQ1

TA2 Измерение

В АРНТ Т1

TV1 35кВ

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.211 02.213

с.ш. 35кВ

TA5

TA7

TA6

В основные
защиты Т1

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

В защиты ввода 35кВ

Учет

TA16

TA17

2 с.ш. 6-10кВ

TA15

В защиты
реактора L1

В АРНТ Т1

В защиты
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 Л-16

TV2

ТОР 200 Н-16

L1

TA14

TA12

TA13

1 с.ш. 6-10кВ

TA11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TA10

TV1

ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, Ш2600 08.514,

ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С16

АУВ

TA18

ТОР 200 С-16

Учет Учет

В защиты СВ
6-10кВ

В защиты
реактора L1

TA8

TA9
В основные защиты Т1

Ш2600 08.514

В защиты реактора L1

В Ш2600 08.513 06.526 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, Ш2600 08.514,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С16

ТОР 200 В-16

TA19

В АРНТ Т1

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

1

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ CН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

АРНТ 1

1

1

Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 14

5 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

7

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 3Н

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 16

2

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

1

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 13

АУВ Q4

Q2

Q3

Q5

Блок (линия-трансформатор) с выключателем



11

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(35-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 4Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных защит 
и АУВ ВН  трансформатора «Ш2600 
08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП 
ВН, УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2

Тр-р 
S>40 МВАТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

Шкаф основных, резервных защит  
и АУВ ВН двухобмоточного 
трансформатора  
«Ш2500 08 .214 08 .211»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП 
ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1 Тр-р  

S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВТОР 200 Л-161) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

2
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

3 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

4
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ «Ш2200 
15 .013»

1

5
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

6 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

7 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, АУВ, 
УРОВ, АВР

8

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

9 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), 
ЧАПВ (4 ст .) 2

Два блока с выключателями и неавтоматической 
перемычкой со стороны линий

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .

4Н – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий 

12 

TA7

TA5

TA3

TA9

TA13

T1

TA15

W1

Ш2600 08.513 06.526

В основные защиты Т1

Измерение

Учет

TA11

В резервные
защиты Т1

В основные защиты Т1

В АРНТ Т1

ТОР 200 В-16

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

АУВ

TA1

В АРНТ Т1

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

АУВ

TA18

ТОР 200 С-16

В защиты СВ
6-10кВ

TA19

В АРНТ Т2

TA8

TA6

TA4

TA10

TA14

TA16

W2

TA12

ТОР 200 В-16

TA2

АУВ

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA17

В АРНТ Т1

TV1 TV2

T2

В основные защиты Т2

Измерение

АУВ

Ш2600 08.513 06.526

В АРНТ Т2

В резервные
защиты Т2

В основные защиты Т2

Q3 Q4

Q5

Ш2500 08.216 08.216

В АРНТ Т2

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

Учет

Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2200 15.013

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(35-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 4Н

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 13 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
14

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 15

6 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

8

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 29

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,

АУВ, УРОВ, АВР 17

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211»

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

1

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 12

Q1 Q2

 



12Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 4Н

4Н – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий 

13 

TA7

TA5

TA1

ТОР 200 В-16

TA10

Учет

TA12

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В основные 
защиты Т1

TA11

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA9

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TA8

TA6

TA2

W2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA25 TA26

ТОР 200 С-16

АУВ

ТОР 200 Н-16

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA27 TA28

TA15

TA16

TA14

TA13 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1В АРНТ Т1

АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA18

Учет

TA20

TA19

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA17

АУВ

TA23

TA24

TA22

TA21 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

АУВ ТОР 200 В-16

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

В основные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т2

Ш2600 08.513 06.526 Ш2600 08.513 06.526
T1 T2

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TA3 TA4ИзмерениеИзмерение

АУВ АУВ

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

В Ш2200 15.013Ш2200 15.013

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 13 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
14

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 25

6 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 4

Примечание

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

8

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 49

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 4Н

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,

АУВ, УРОВ, АВР 27

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211»

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ
с равной 
нагрузкой 
плеч 

стороны НН

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

1

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 12

Q1

Q3

Q5

Q4 Q5 Q6

Q6

Q2

 

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН  трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ, 
ЗП, ЗПО

1

2

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  двухобмоточного 
трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .211»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1 Тр-р 

S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВ 

с равной 
нагрузкой 

плеч 
стороны НН

ТОР 200 Л-16 1) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

2
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

3 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

4
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

5

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

6 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 4

7 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 2

8

Терминал защиты и автоматики линий ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

9 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 4

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 4Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН  трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ, 
ЗП, ЗПО

1

2

Тр-р
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  двухобмоточного 
трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .211»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1 Тр-р

S<40 МВА,
Uвн≤110 кВТОР 200 Л-16 1) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

2
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

3

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

4 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

5
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

6
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

7 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

8 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 1

9

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

10 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .

4Н – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий 
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Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211»

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

TA7

TA5

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.526

TA8

TA6

TA2

W2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.526

TV1 110-220кВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

TV2 110-220кВ

Q1 Q2

TA3 TA4ИзмерениеИзмерение

T1

В основные 
защиты Т1

Ш2500 08.216 08.216

T2

TA9
В защиты реактора L1

TA11

TA10

В основные 
защиты Т2

В защиты реактора L2

TA12

TA19

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ
TA22 TA23

ТОР 200 С-16

Q5

АУВ

ТОР 200 Н-16

TA17

TA15

TA13 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

Ш2600 08.514

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

Q3
АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA16

Учет

TA18

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA14

АУВ

В защиты 
реактора L2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.514

В защиты
СВ 6-10кВ

TA20

TA21

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

L1 L2

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

1 14 2 участка, 34 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 16

7 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 23

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

9

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 210

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 4Н

ДЗО, МТЗ НН

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 18

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

1

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 12

Q4

 



14

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 4Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН  трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ, 
ЗП, ЗПО

1

2

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  двухобмоточного 
трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .211»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ 1 Тр-р 

S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВТОР 200 Л-16 1) МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

2
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

3 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

4 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

5 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

6
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

7 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 4

8 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР

9

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

10 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 4

Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий

4Н – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий 
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Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
двухобмоточного 
трансформатора

«Ш2500 08.214 08.211»

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 1)

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

1

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 12

TA7

TA5

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA8

TA6

TA2

W2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Q2

TA3 TA4ИзмерениеИзмерение

T1 T2

TA14

Учет

TA16

Q3

В основные 
защиты Т1

TA15

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA13

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA29 TA30

ТОР 200 С-16

АУВ

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16
TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA31 TA32
Q8

L1

TA9
В защиты реактора L1

TA11

TA19

TA20

TA18

TA17 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Q4
АУВ

TA22

Учет

TA24

Q5

TA23

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA21

АУВ

L2

TA10

TA27

TA28

TA26

TA25 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

В защиты 
реактора L2

В защиты 
реактора L2

Q6
АУВ

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В защиты реактора L2

TA12

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

АУВАУВ

1 14 2 участка, 34 индикатора

15

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 26

7 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 4

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 23

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

9

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 410

Примечания:
1) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 4Н

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 28

Q1

Q7

Ш2600 08.513 06.526 Ш2600 08.513 06.526

ТОР 200 В-16

Ш2500 08.216 08.216

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16ТОР 200 В-16

 

Примечания:
1     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, 

а также для резервной защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 4Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН  трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН,  МТЗ CН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, 
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

1
2

ТОР 300 РЗТ 526 1

2
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

3

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

4 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

5 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

6
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

7 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

8 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 1

9

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

10 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2

4Н – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий 

16 

TA7

TA5

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA8

TA6

TA2

W2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Q1 Q2

TA3 TA4ИзмерениеИзмерение

ТОР 200 В-16

TA25

TA23

TA27

TA29

Q5

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

ТОР 200 В-16

TA26

TA24

TA28

TA30

Q6

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA39 TA40
Q8

АУВ

ТОР 200 С-16

TA38

ТОР 200 Н-16

Ш2500 08.216 08.216

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Q3

TA17

TA21

TA19 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

Ш2600 08.513 06.526 Ш2600 08.513 06.526

TV1 35кВ

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA22

TA18Учет

В защиты
ввода 35кВ TA20

АУВ

В защиты
СВ 6-10кВ

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

T2T1

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

ТОР 200 В-16Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213» ТОР 200 Н-16

3

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 14 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
15

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 16

7 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

9

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 4Н

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,

АУВ, УРОВ, АВР 18

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

1

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ CН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 12

Q4

Ш2500 02.211
02.213

 



16Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий

4Н – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий 
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TA7

TA5

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA8

TA6

TA2

W2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Q1 Q2

TA3 TA4ИзмерениеИзмерение

Ш2600 08.513 06.526

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

Q3

TA9

TA13

TA11 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

Ш2500 02.211
02.213

АУВ Q4

TV1 35кВ

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA14

TA10Учет

В защиты
ввода 35кВ TA12

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

В основные 
защиты Т1

TA15В защиты
реактора L1

TA17

Ш2600 08.513 06.526

TA16

В основные 
защиты Т2

В защиты
реактора L2

TA18

TA22

Учет

Q6

TA24

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA20

АУВ

TA26 В защиты 
реактора L2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.514

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA25

TA21

TA19 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

Q5
АУВ

TA23

ТОР 200 В-16

TA28 TA29

TA27

Ш2500 08.216 08.216

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T2T1

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

L1Ш2600 08.514 L2

Q7

АУВАУВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

3

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 200 Л-16

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 15 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
16

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 17

8 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 2

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 24

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

10

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 211

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 4Н

ДЗО, МТЗ НН

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,

АУВ, УРОВ, АВР 19

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

1

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ CН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 12

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РЕАКТОРОМ  
НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 4Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН  трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН,  МТЗ CН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ, 
ЗП, ЗПО

1
2

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

2
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

3

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

4

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2Шкаф основных и резервных защит 
реактора 
«Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

5 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

6
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

7
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

8 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 2

9 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 1

10

Терминал защиты и автоматики линий ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

11 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2



17

4Н – Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий 

18 

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Терминал защиты и 
автоматики трансформатора 

напряжения

Терминал защиты и 
автоматики линий ТОР 200 Л-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

ТОР 200 В-16

Терминал защиты и 
автоматики секционного 

выключателя 
ТОР 200 С-16

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН  
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

TA7

TA5

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.210

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA8

TA6

TA2

W2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Q1 Q2

TA3 TA4ИзмерениеИзмерение

Ш2600 08.513 06.526 Ш2600 08.513 06.526

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2500 08.216 08.216

T1

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

Ш2500 02.211
02.213

Q3

TA9

TA13

TA11 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

АУВ Q4

TV1 35кВ

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA14

TA10Учет

В защиты
ввода 35кВ TA12

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

ТОР 200 В-16

TA28

Учет

TA30

Q7

TA29

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA27

АУВ

TA34

TA32

TA31 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

В защиты 
реактора L2

В защиты 
реактора L2

Q8
АУВ

ТОР 200 В-16

В АРНТ Т2

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q9

АУВ

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV3 6-10кВ

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA37 TA38
Q10

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

В основные 
защиты Т1

TA15В защиты
реактора L1

TA17

Ш2600 08.514

TA16

Ш2600 08.514

В основные 
защиты Т2

В защиты
реактора L2

TA18

L1 L2

TA33

ТОР 200 В-16

TA20

TA22

Q5

TA21

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA19

АУВ

TA26

TA24

TA23 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Q6
АУВ

ТОР 200 В-16

В АРНТ Т1 TA25

Учет

TA35 TA36

T2

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

АУВАУВ

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

3

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

1 15 3 участка, 74 индикатора

16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 27

8 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 4

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 24

МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ За

ви
си
т 

от
 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди

-
не
ни
й

10

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 411

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 4Н

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР 29

1

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ CН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 12

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 4Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН  трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН,  МТЗ CН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН,  УРОВ ВН, ГЗ, 
ЗП, ЗПО

1
2

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

2
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

3

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

4 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

5 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

6
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

7
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

8 Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 4

9 Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АВР 2

10

Терминал защиты и автоматики 
линий

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

11 Терминал защиты и автоматики 
трансформатора напряжения

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 4



18Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной  
перемычкой со стороны линий

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 
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АУВ

T1

Q1

TA13

TA11

TA9

TA7

TA5

TA3

TA1

Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA17

TA15

TA19

TA21

Q3

W1

Измерение

В защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2500 08.214 08.210

Ш2500 08.216 08.216

TA26 TA27

Ш2500 02.210

Q5

АУВ

TA25

TA23 TA24

Q2

TA14

TA12

TA10

TA8

TA6

TA4

TA2

ТОР 200 В-16

TA18

TA16

TA20

TA22

Q4

W2

Измерение

В защиты
линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

В защиты СВ

Ш2600 10.500 10.500

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA29 TA30

ТОР 200 С-16

Q6

АУВ

TA28

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2500 08.214 08.210

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2500 06.517АУВ Ш2500 06.517

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TV1 35кВ

В Ш2500 06.517,
Ш2500 02.210

В Ш2500 06.517,
Ш2500 02.210

Ш2500 02.213 02.213 В Ш2500 02.213 02.213

TV2 35кВ

В защиты
линии W2

В защиты 
линии W1

В Ш2500 08.214 08.210,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2500 08.214 08.210,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф основных и резервных 
защит двухобмоточного 

трансформатора
«Ш2500 08.214 08.210»

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 2)

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

2

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 13 См. прим. 1)

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 С-16

ТОР 300 Л 517 ДЗ, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, АПВ, ОМП

1 2

Шкаф ступенчатых защит и 
АУВ 35 кВ «Ш2500 06.517»

1

Шкаф защиты и автоматики 
секционного выключателя 

35 кВ «Ш2500 02.210»

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1 12

Защита 
линии и 
АУВ 35 кВ

Защита и 
АУ СВ 35 кВ

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН,
АУВ, УРОВ, АПВ

Шкаф ступенчатых защит и 
АУВ 35 кВ «Ш2500 06.210»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 16 2 участка, 34 индикатора

Шкаф с двумя комплектами  
защит и автоматики ТН 35 кВ 

«Ш2500 02.213 02.213»
17

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 18

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 15

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 2

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).
2) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

 

 

 

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ступенчатых защит и АУВ 35 кВ 
«Ш2500 06 .517»

ТОР 300 Л 517 ДЗ, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, АПВ, ОМП

1 2
Защита 

линии и АУВ 
35 кВШкаф ступенчатых защит и АУВ 35 кВ 

«Ш2500 06 .210»
ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, 

АУВ, УРОВ, АПВ

2
Шкаф защиты и автоматики 
секционного выключателя 
35 кВ «Ш2500 02 .210»

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, АУВ, 
УРОВ, АПВ Защита и АУ 

СВ 35 кВ

3
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим .1)

4

Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

Шкаф основных и резервных защит 
двухобмоточного трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .210»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ 1 Тр-р 

S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВТОР 200 Л-162) МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

6 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

7
Шкаф с двумя комплектами  защит и 
автоматики ТН 35 кВ «Ш2500 02 .213 
02 .213»

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2 1

8

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки 
в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой);
2     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 

защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ .



19

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .526»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .546»

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .546»

ТОР 300 НВЧЗ 546 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .506»

ТОР 300 КСЗ 506 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф делительной защиты и АУВ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим .1)

5

Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

Шкаф основных и резервных защит 
двухобмоточного трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .210»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ 1 Тр-р 

S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВТОР 200 Л-16 2) МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

8 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

9
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки в 
14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном терминале 

«ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой);
2     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной защиты 

трансформатора 35-110/6-10 кВ .

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 
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Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).
2) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

T1

Q1

TA15

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA19

TA17

TA21

TA23

Q3

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA30 TA31

Ш2600 06.519

Q5

АУВ

TA29

TA26 TA27

Q2

TA16

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

ТОР 200 В-16

TA20

TA18

TA22

TA24

Q4

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

АУВ

T2

В защиты СВ

Ш2600 10.500 10.500

TV1 110-220кВ

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA33 TA34

ТОР 200 С-16

Q6

АУВ

TA32

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

Ш2200 15.013

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA25 TA28

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV2 110-220кВ

Шкаф основных и резервных 
защит двухобмоточного 

трансформатора
«Ш2500 08.214 08.210»

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 2)

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

2

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 526
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.526»

1

Шкаф делительной защиты и 
АУВ СВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с 
ремонтной 
перемычкой

СВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.546»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 546
НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.546»

ТОР 300 КСЗ 506
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.506»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
ремонтной 

перемычкой и 
АУВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 17 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 19

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)

 



20Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 
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Шкаф основных и резервных 
защит двухобмоточного 

трансформатора
«Ш2500 08.214 08.210»

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 2)

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 526
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.526»

Шкаф делительной защиты и 
АУВ СВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 546
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.546»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 546
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.546»

ТОР 300 КСЗ 506

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.506»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

TA15

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA18

Учет

TA20

Q3

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

TA19

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA17

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA38 TA39

Ш2600 06.519

Q7

АУВ

TA37

TA34 TA35

TA16

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

ТОР 200 Л-16

В защиты СВ

Ш2600 10.500 10.500

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA40 TA41

ТОР 200 С-16

Q8

АУВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA33 TA436

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16
TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA42 TA43

Q9

TA23

TA24

TA22

TA21 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1В АРНТ Т1

Q4
АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA26

Учет

TA28

Q5

TA27

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA25

АУВ

TA31

TA32

TA30

TA29 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

Q6
АУВ ТОР 200 В-16

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

В основные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т2

T1 T2

TV1 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV2 110-220кВ

2 с.ш. 6-10кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

с равной нагрузкой 
плеч 

стороны НН

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с 
ремонтной 
перемычкой

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
ремонтной 

перемычкой и 
АУВ

2

1 17 2 участка, 34 индикатора

18

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 29

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)

В основные
защиты линии W2

Q1 Q2

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).
2) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 05 .526»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 04 .546»

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 07 .546»

ТОР 300 НВЧЗ 546 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 110-220 кВ 
с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП «Ш2600 06 .506»

ТОР 300 КСЗ 506 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф делительной защиты и АУВ СВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5

Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, МТЗ 
НН2, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

Шкаф основных и резервных защит 
двухобмоточного трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .210»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ 1 Тр-р 

S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВ 

с равной на-
грузкой плеч 
стороны НН

ТОР 200 Л-16 2) МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ
1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

8 Шкаф организации цепей напряжения ТН 
110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

9
Шкаф с двумя комплектами автоматиче-
ской частотной разгрузки в 14 очередей 
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном терминале 

«ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой);
2     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной защиты 

трансформатора 35-110/6-10 кВ .
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 05 .526»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 04 .546»

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 07 .546»

ТОР 300 НВЧЗ 546 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 110-220 кВ  
с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП «Ш2600 06 .506»

ТОР 300 КСЗ 506 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная защи-
та ВЛ 110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой 

и АУВ
ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУВ СВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5

Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  ТЗНП 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

Шкаф основных и резервных защит 
двухобмоточного трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .210»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ 1 Тр-р S<40 МВА, 

Uвн≤110 кВ 
с равной 

нагрузкой плеч 
стороны НН

ТОР 200 Л-16 2) МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ
1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

8 Шкаф центральной сигнализации  
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряжения ТН 
110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,  
1 ст . ЧАПВ 2 1

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном терминале 

«ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой);
2     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной защиты 

трансформатора 35-110/6-10 кВ .

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 
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Шкаф основных и резервных 
защит двухобмоточного 

трансформатора
«Ш2500 08.214 08.210»

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 2)

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 526
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.526»

Шкаф делительной защиты и 
АУВ СВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 546
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.546»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 546
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.546»

ТОР 300 КСЗ 506

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.506»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2500 15.210» ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2600 08.514» ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Q1

TA15

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA34 TA35

Ш2600 06.519

Q3

АУВ

TA33

TA30 TA31

Q2

TA16

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

T2

В защиты СВ

Ш2600 10.500 10.500

Ш2600 08.513 06.527

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA29 TA32

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

TA17
В защиты реактора L1

TA19

TA18

В основные 
защиты Т2

В защиты реактора L2

TA20

TA27

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ
TA37 TA38

ТОР 200 С-16

Q6

АУВ

ТОР 200 Н-16

TA25

TA23

TA21 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

Ш2600 08.514

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA24

Учет

Q5

TA26

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA22

АУВ

В защиты 
реактора L2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.514

В защиты
СВ 6-10кВ

TA28

TA36

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

TV1 110-220кВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV2 110-220кВ

L1 L2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

T1

Q4

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с 
ремонтной 
перемычкой

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
ремонтной 

перемычкой и 
АУВ

2

1 18 2 участка, 34 индикатора

19

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДЗО, МТЗ НН
1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

ДЗО, МТЗ НН

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).
2) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

 



22Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 
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Шкаф основных и резервных 
защит двухобмоточного 

трансформатора
«Ш2500 08.214 08.210»

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Л-16 2)

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 526
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.526»

Шкаф делительной защиты и 
АУВ СВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 546
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.546»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 546
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.546»

ТОР 300 КСЗ 506

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.506»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

T1

TA15

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA22

Учет

TA24

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

TA23

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA21

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

Ш2600 06.519

АУВ

TA41

TA38 TA39

TA16

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200-Л

T2

Ш2600 10.500 10.500

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA44 TA45

ТОР 200 С-16

АУВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA37 TA40

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16
TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

L1

TA17
В защиты реактора L1

TA19

TA27

TA28

TA26

TA25 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

Ш2600 08.514

В АРНТ Т1В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA30

Учет

TA32

TA31

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA29

АУВ

L2

TA18

TA35

TA36

TA34

TA33 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

В защиты 
реактора L2

В защиты 
реактора L2

АУВ ТОР 200 В-16

В АРНТ Т2

Ш2600 08.514
В основные 
защиты Т2

В защиты реактора L2

TA20

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

W1 W2

TV1 110-220кВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV2 110-220кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Q3

В защиты СВ

Q8

TA46 TA47
Q9

Q4 Q5 Q6

Тр-р 
S<40 МВА,
Uвн≤110 кВ

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ

МТЗ ВН,ТЗНП ВН, ГЗ

1

1

Тр-р 
S>40 МВА

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с 
ремонтной 
перемычкой

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
ремонтной 

перемычкой и 
АУВ

2

1 18 2 участка, 34 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 210

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)

TA42 TA43

Q1

Q7

Q2

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).
2) терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной 
защиты трансформатора 35-110/6-10 кВ;

 

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 05 .526»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 04 .546»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 07 .546»

ТОР 300 НВЧЗ 546 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 110-220 кВ  
с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП «Ш2600 06 .506»

ТОР 300 КСЗ 506 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная защи-
та ВЛ 110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой 

и АУВ
ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУВ СВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5

Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  ТЗНП 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2

Тр-р 
S>40 МВА

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

Шкаф основных и резервных защит 
двухобмоточного трансформатора
«Ш2500 08 .214 08 .210»

ТОР 200 Т-16 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП 
ВН, ГЗ 1 Тр-р 

S<40 МВА, 
Uвн≤110 кВТОР 200 Л-16 2) МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряжения ТН 
110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном терминале 

«ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой);
2     терминал защиты и автоматики линии ТОР 200 Л предназначен для линии 6-35 кВ, а также для резервной защиты 

трансформатора 35-110/6-10 кВ .
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Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 05 .526»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 04 .546»

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 07 .546»

ТОР 300 НВЧЗ 
546

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .506»

ТОР 300 КСЗ 506 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф делительной защиты и АУВ СВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 1 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ 
НН,  ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ  ввода 35 кВ, защиты и 
автоматики ТН 35 кВ  «Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряжения ТН 
110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном терминале 

«ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 

24 

TA15

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ТОР 200 В-16

TA25

TA23

TA27

TA29

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA36 TA37

Ш2600 06.519

Q7

АУВ

TA35

TA32 TA33

TA16

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

ТОР 200 В-16

TA26

TA24

TA28

TA30

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

В защиты СВ

Ш2600 10.500 10.500

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA39 TA40

ТОР 200 С-16

АУВ

TA38

ТОР 200 Н-16

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA31 TA34

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Ш2500 02.211
02.213

TA17

TA21

TA19 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

АУВ

TV1 35кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA22

TA18Учет

В защиты
ввода 35кВ TA20

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

В защиты
СВ 6-10кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

T2T1

Q1

Q5

Q2

Q6
Q8

Q3 Q4

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф защиты и АУВ 
ввода 35 кВ, защиты и 
автоматики ТН 35 кВ 

«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 526
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.526»

1

Шкаф делительной защиты и 
АУВ СВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с 
ремонтной 
перемычкой

СВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.546»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 546
НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.546»

ТОР 300 КСЗ 506
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.506»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
ремонтной 

перемычкой и 
АУВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

1

 



24Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 
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Шкаф защиты и АУВ 
ввода 35 кВ, защиты и 
автоматики ТН 35 кВ 

«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 526
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.526»

Шкаф делительной защиты и 
АУВ СВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 546
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.546»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 546
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.546»

ТОР 300 КСЗ 506

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.506»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

TA15

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1 Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 06.519

АУВ

TA36 TA37

TA16

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

Ш2600 10.500 10.500

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA35 TA38

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ
В основные
защиты линии W1

Ш2600 08.513 06.527

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

Ш2500 02.211
02.213

TA17

TA21

TA19 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

АУВ

TV1 35кВ

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA22

TA18Учет

В защиты
ввода 35кВ TA20

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

В основные 
защиты Т1

TA23В защиты
реактора L1

Ш2600 08.514

TA24

Ш2600 08.514

В основные 
защиты Т2

В защиты
реактора L2

TA26

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA30

Учет

TA32

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA28

АУВ

TA34 В защиты 
реактора L2

В АРНТ Т2

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q8

АУВ

ТОР 200 Н-16

В защиты
СВ 6-10кВ

TA33

Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1

АУВ

ТОР 200 В-16

TA43 TA44

TA42

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

T2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

L2

Q1

TA40 TA41
Q3

TA39

Q2

В защиты СВ

Q4 Q5

TA25

Q7

TA29

TA27

В защиты 
реактора L1

Q6

TA31

T1

L1

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с 
ремонтной 
перемычкой

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
ремонтной 

перемычкой и 
АУВ

2

1 19 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

ДЗО, МТЗ НН

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

2

 

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ  «Ш2600 05 .526»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ  «Ш2600 04 .546»

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ  «Ш2600 07 .546»

ТОР 300 НВЧЗ 546 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .506»

ТОР 300 КСЗ 506 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий  
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная защи-
та ВЛ 110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой 

и АУВ
ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУВ СВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ   
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,  МТЗ 
НН,  ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ  ввода 35 кВ, защиты и 
автоматики ТН 35 кВ  «Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН,  АЧР (4 ст .), ЧАПВ 

(4 ст .) 1

8

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряжения ТН 
110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки  
в 14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном терминале 

«ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .



25

5Н – Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий 

26 

Шкаф защиты и АУВ 
ввода 35 кВ, защиты и 
автоматики ТН 35 кВ 

«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 526
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.526»

Шкаф делительной защиты и 
АУВ СВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 546
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.546»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 546
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.546»

ТОР 300 КСЗ 506

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.506»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

TA15

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1 Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA48 TA49

Ш2600 06.519

АУВ

TA47

TA16

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В защиты
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

В защиты СВ

Ш2600 10.500 10.500

В защиты 
ошиновки Т1

В защиты
ошиновки Т2

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ
В основные
защиты линии W1

Ш2600 08.513 06.527

T1

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

Ш2500 02.211
02.213

Q3

TA17

TA21

TA19 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

АУВ Q4

TV1 35кВ

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA22

TA18Учет

В защиты
ввода 35кВ TA20

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

ТОР 200 В-16

TA36

Учет

TA38

TA37

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA35

АУВ

TA42

TA40

TA39 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

В защиты 
реактора L2

В защиты 
реактора L2

АУВ

ТОР 200-В

В АРНТ Т2

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV3 6-10кВ

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA52 TA53

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

В основные 
защиты Т1

TA23В защиты
реактора L1

TA25

Ш2600 08.514

TA24

Ш2600 08.514

В основные 
защиты Т2

В защиты
реактора L2

TA26

L1 L2

TA41

ТОР 200 В-16

TA28

TA30

Q5

TA29

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA27

АУВ

TA34

TA32

TA31 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Q6
АУВ

ТОР 200 В-16

В АРНТ Т1 TA33

Учет

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

T2

В Ш2600 08.513 06.527
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Q7 Q8

ТОР 200 В-16
МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с 
ремонтной 
перемычкой

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
ремонтной 

перемычкой и 
АУВ

2

1 13 участка, 74 индикатора

1

Спецификация оборудования РЗА и ПА  
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Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 2

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5Н

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 1

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 1 См. прим. 1)

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «мостик» также возможно выполнить в одном 
терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

7

1

3

2

9

10

№

11

8

5

6

4

TA43 TA46TA44 TA45

Q9

Q1 Q2

Q10

Q11

TA50 TA51

2

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 05 .526»

ТОР 300 ДЗЛ 526 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 04 .546»

ТОР 300 ДФЗ 546 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий  
110-220 кВ «Ш2600 07 .546»

ТОР 300 НВЧЗ 546 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .506»

ТОР 300 КСЗ 506 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с ремонтной 
перемычкой 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф делительной защиты и АУВ СВ  
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,  МТЗ 
НН,  ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ 
ввода 35 кВ, защиты и автоматики ТН 
35 кВ «Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряжения ТН 
110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5Н

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «мостик» также возможно выполнить в одном терминале 

«ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .
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ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

T1

Q1

TA11

TA9

TA7

TA5

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA15

TA13

TA17

TA19

Q3

W1

Измерение

В защиты 
линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA25

Ш2500 02.210

Q5
Защита и 
АУ СВ

TA24

TA21 TA23

Q2

TA12

TA10

TA8

TA6

TA4

TA2

TA16

TA14

TA18

TA20

Q4

W2

Измерение

В защиты
линии W2

В резервные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 35кВ

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA29 TA30

ТОР 200 С-16

Q6

АУВ

TA28

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 06.517АУВ АУВШ2500 06.517

В Ш2500 06.517,
Ш2500 02.210

В Ш2500 06.517,
Ш2500 02.210

В защиты 
линии W2

В защиты 
линии W1

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TA22

В основные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т1

Ш2500 02.213 02.213 В Ш2500 02.213 02.213

TV2 35кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 200 В-16

ТОР 200 С-16

ТОР 300 Л 517 ДЗ, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, АПВ, ОМП

1 2

Шкаф ступенчатых защит и 
АУВ 35 кВ «Ш2500 06.517»

1

Шкаф защиты и автоматики 
секционного выключателя 

35 кВ «Ш2500 02.210»

МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1 12

Защита 
линии и 
АУВ 35 кВ

Защита и 
АУ СВ 35 кВ

ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН,
АУВ, УРОВ, АПВ

Шкаф ступенчатых защит и 
АУВ 35 кВ «Ш2500 06.210»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 15 2 участка, 34 индикатора

Шкаф с двумя комплектами  
защит и автоматики ТН 35 кВ 

«Ш2500 02.213 02.213»
16

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 17

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

3

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 14

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 2

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1
Шкаф ступенчатых защит и 
АУВ 35 кВ «Ш2500 06 .517»

ТОР 300 Л 517 ДЗ, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, АПВ, ОМП

1 2 Защита линии и 
АУВ 35 кВШкаф ступенчатых защит и 

АУВ 35 кВ «Ш2500 06 .210»
ТОР 200 Л-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, 

АУВ, УРОВ, АПВ

2
Шкаф защиты и автоматики 
секционного выключателя 
35 кВ «Ш2500 02 .210»

ТОР 200 С-16 МТЗ, ТНЗНП, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1 1 Защита и АУ СВ 

35 кВ

3

Шкаф основных и 
резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

4
Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

5
Шкаф центральной 
сигнализации  
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора
1 1

6
Шкаф с двумя комплектами  
защит и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .213 02 .213»

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 
АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 2 1

7

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 524
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 544
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

T1

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA17

TA15

TA19

TA21

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA29

Ш2600 06.519

Защита и 
АУ СВ

TA28

TA24 TA26

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

ТОР 200 В-16

TA18

TA16

TA20

TA22

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA32

ТОР 200 С-16

АУВ

TA30

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 06.503 06.516АУВ Ш2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA23 TA27

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TA25

В основные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Q1

Q3

Q5

Q2
АУВ

Q4

TA31
Q6

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

1 16 2 участка, 34 индикатора

17

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 18

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 15

АУВ

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, 
ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
выключа-
телями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с двумя выклю-
чателями на 

присоединение 
и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН

1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

6 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

7
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

8

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Q1

TA13

TA11

TA9

TА7

TA3

TA1

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

Ш2600 08.507 06.527

TA37

Ш2600 06.519

Q7
Защита и 
АУ СВ

TA36

TA32 TA34

Q2

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

Ш2600 08.507 06.527

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA31 TA35

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1TA33

В основные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA16

Учет

TA18

Q3

В основные 
защиты Т1

TA17

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA15

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA38 TA39

ТОР 200 С-16

Q8

АУВ

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16
TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA40 TA41
Q9

TA21

TA22

TA20

TA19 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1В АРНТ Т1

Q4
АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA24

Учет

TA26

Q5

TA25

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA23

АУВ

TA29

TA30

TA28

TA27 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

Q6
АУВ ТОР 200 В-16

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

В основные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т2

T1

2 с.ш. 6-10кВ

TV1 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV2 110-220кВ

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

T2

ТОР 200 В-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

СВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 16 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
17

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 28

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.507 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 507

ТОР 300 РЗТ 526

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 15

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, 
ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
выключа-
телями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с двумя выклю-
чателями на 

присоединение 
и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН

1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора
«Ш2600 08 .507 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 507 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, МТЗ 
НН2, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

6 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

7
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

8

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2



29

5АН – Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов 

30 

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 524
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 544
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

Ш2600 08.513 06.527

TA33

Ш2600 06.519

Защита и 
АУ СВ

TA28 TA30

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA27 TA31

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1TA29

В основные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т1

T1 T2

TV1 110-220кВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV2 110-220кВ

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

В основные 
защиты Т1

Ш2500 08.216 08.216TA15
В защиты реактора L1

TA17

TA16

В основные 
защиты Т2

В защиты реактора L2

TA18

TA25

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ
TA35 TA36

ТОР 200 С-16

АУВ

ТОР 200 Н-16

TA23

TA21

TA19 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

Ш2600 08.514

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA22

Учет

TA24

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA20

АУВ

В защиты 
реактора L2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.514

В защиты
СВ 6-10кВ

TA26

TA34

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

L1 L2

Q1

TA32

Q2

Q6

Q4 Q5

Q3

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

1 17 2 участка, 34 индикатора

18

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 19

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 26

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

ДЗО, МТЗ НН

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 15

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, 
ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
выключа-
телями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ   
«Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

с двумя выклю-
чателями на 

присоединение 
и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН

1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф основных и резервных  
защит трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  ТЗНП 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

6

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

8
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

9

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

Ш2600 08.513 06.527

TA41

Ш2600 06.519

Q7
Защита и 
АУ СВ

TA40

TA36 TA38

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA35 TA39

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1TA37

В основные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т1

T1 T2

ТОР 200 В-16

TA20

Учет

TA22

Q3

В основные 
защиты Т1

TA21

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA19

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2500 08.216 08.216

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA42 TA43

ТОР 200 С-16

Q8

АУВ

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16
TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA44 TA45
Q9

L1

TA15
В защиты реактора L1

TA17

TA25

TA26

TA24

TA23 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

Ш2600 08.514

В АРНТ Т1В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Q4
АУВ ТОР 200 В-16 ТОР 200 В-16

TA28

Учет

TA30

Q5

TA29

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA27

АУВ

L2

TA16

TA33

TA34

TA32

TA31 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

В защиты 
реактора L2

В защиты 
реактора L2

Q6
АУВ ТОР 200 В-16

В АРНТ Т2

Ш2600 08.514
В основные 
защиты Т2

В защиты реактора L2

TA18

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Q1 Q2

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

СВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 17 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 29

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 26

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 15

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, 
ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с двумя выключа-
телями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф основных и резервных  
защит трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  ТЗНП 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

6 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

8
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

9

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2
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Q1

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

Ш2600 08.507 06.527

TA35

Ш2600 06.519

Q7
Защита и 
АУ СВ

TA34

TA30 TA32

Q2

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

Ш2600 08.507 06.527

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA29 TA33

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1TA31

В основные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA23

TA21

TA25

TA27

Q5

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA24

TA22

TA26

TA28

Q6

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA37 TA38

ТОР 200 С-16

Q8

АУВ

TA36

ТОР 200 Н-16

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Ш2500 02.211
02.213

Q3

TA15

TA19

TA17 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

АУВ Q4

TV1 35кВ

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA20

TA16Учет

В защиты
ввода 35кВ TA18

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

В защиты
СВ 6-10кВ

T2T1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

6

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

СВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 17 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 19

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.507 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 507

ТОР 300 РЗТ 526

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 15

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, 
ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с двумя выключа-
телями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4

Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора
«Ш2600 08 .507 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 507 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, 
ЗПО

1
2

ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

6

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

8 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 110-220 кВ  «Ш2200 15 .013» 1

9

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей  
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 524
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДФЗ 544
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.507 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 507

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

6

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

TA39

Ш2600 06.519

Q3
Защита и 
АУ СВ

TA38

TA34 TA36

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA33 TA37

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1TA35

В основные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

Ш2600 08.507 06.527 Ш2600 08.507 06.527

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

Ш2500 02.211
02.213

Q4

TA15

TA19

TA17 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

АУВ Q5

TV1 35кВ

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA20

TA16Учет

В защиты
ввода 35кВ TA18

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

В основные 
защиты Т1

TA21В защиты
реактора L1

TA23

Ш2600 08.514

TA22

Ш2600 08.514

В основные 
защиты Т2

В защиты
реактора L2

TA24

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA28

Учет

Q7

TA30

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA26

АУВ

TA32 В защиты 
реактора L2

В АРНТ Т2

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ

ТОР 200 Н-16

В защиты
СВ 6-10кВ

TA31

TA27

TA25 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

Q6
АУВ

ТОР 200 В-16

TA29

TA41 TA42

TA40

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T2T1

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

L1 L2

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Q1 Q2

Q8

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

СВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

1 18 3 участка, 74 индикатора

19

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 27

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

ДЗО, МТЗ НН

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 15

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с двумя выключа-
телями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с двумя выключате-
лями на присоеди-

нение и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .507 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 507 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

6

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

7

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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TA13

TA11

TA9

TA7

TA3

TA1

W1

Измерение

В резервные 
защиты линии W1

В резервные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

TA47

Ш2600 06.519

TA46

TA42 TA44

TA14

TA12

TA10

TA8

TA4

TA2

W2

Измерение

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Измерение

Ш2600 06.503 06.516АУВ АУВШ2600 06.503 06.516

В резервные 
защиты линии W2

В резервные 
защиты линии W1

TA6TA5

TA41 TA45

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1

В основные
защиты линии W2

В основные
защиты линии W2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты линии W1TA43

В резервные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

TV1 110-220кВ TV2 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.519

Ш2600 08.507 06.527

Ш2500 08.216 08.216

Ш2600 08.507 06.527

T1 T2

TV2 35кВ

с.ш. 35кВ

Ш2500 02.211
02.213

TA15

TA19

TA17 В защиты
ввода 35кВ

Учет

В основные
защиты Т1

АУВ

TV1 35кВ

с.ш. 35кВ

В основные
защиты Т2 TA20

TA16Учет

В защиты
ввода 35кВ TA18

Ш2500 02.211
02.213

АУВ

ТОР 200 В-16

TA34

Учет

TA36

Q7

TA35

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA33

АУВ

TA40

TA38

TA37 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т2

В защиты 
реактора L2

В защиты 
реактора L2

Q8
АУВ

ТОР 200 В-16

В АРНТ Т2

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q10

АУВ

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV3 6-10кВ

3 с.ш. 6-10кВ 4 с.ш. 6-10кВ

TA52 TA53
Q11

В защиты
СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АУВ
В защиты
СВ 6-10кВ

Измерение

Измерение

В основные 
защиты Т1

TA21В защиты
реактора L1

TA23

Ш2600 08.514

TA22

Ш2600 08.514

В основные 
защиты Т2

В защиты
реактора L2

TA24

L1 L2

TA39

ТОР 200 В-16

TA26

TA28

Q5

TA27

В защиты 
ввода 6-10кВ

TA25

АУВ

TA32

TA30

TA29 Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Q6
АУВ

ТОР 200 В-16

В АРНТ Т1 TA31

Учет

TA48 TA49

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Q1

Q9
Защита и 
АУ СВ

Q2

Q3 Q4

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

6

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 КСЗ 519

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

СВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 210

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 27

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 5АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.507 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 507

ТОР 300 РЗТ 526

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 15

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 5АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с двумя выключа-
телями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с двумя выключате-
лями на присоеди-

нение и АУВ
ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН

1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .507 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 507 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,  МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

6

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

7 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2



34Треугольник

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 6Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с двумя выклю-
чателями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная  
защита ВЛ  

110-220 кВ с дву-
мя выключателями 
на присоединение 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516» 

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 1 АУВ 
110-220 кВ

4

Шкаф основных, резервных защит 
и АРН трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527 08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

1ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

5 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

6
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

7
Шкаф автоматической частотной 
разгрузки  в 14 очередей
«Ш2500 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 1 1

6Н – Треугольник 
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T1

Q1

TA16

TA15

TA14

TA1

TA4

TA3

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA18

TA17

TA19

TA20

Q4

W1

Измерение

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Измерение

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527 08.216

TV1

TV1 6-10кВ

TA2

TA6

АУВ
Q2

TA8

TA7

Q3

TA12

TA11

TA13

W2

TV2

TA10Измерение

В основные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

Ш2600 06.503 06.516

АУВ

Ш2600 06.503 06.516

Ш2600 06.516

В АУВ Q1

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш2600 0Х.5ХХ

В резервные 
защиты W1

АУВ

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA9 В основные 
защиты W1

Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.516

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.516

В Ш2600 08.513 06.527 08.216,
Ш2500 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 15 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
16

Шкаф автоматической 
частотной разгрузки 

в 14 очередей
«Ш2500 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 1 17

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 6Н

Шкаф основных, резервных 
защит и АРН 

трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527

08.216»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 5264

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 6Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .503 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

2

Резервная  
защита  

ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение 

и АУВ

ТОР 300 КСЗ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН
1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 1 АУВ 
110-220 кВ

4

Шкаф основных, резервных защит 
и АРН трансформатора
«Ш2600 08 .507 06 .527 08 .216»

ТОР 300 ДЗТ 507 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

ТОР 200 Р-16 АРНТ 1

5

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН,  АЧР (4 ст .), 

ЧАПВ (4 ст .) 1

6 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

8
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

9

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 1 1

6Н – Треугольник 
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Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 КСЗ 516

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516»

ТОР 300 ДФЗ 544
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных, резервных 
защит и АРН 

трансформатора
«Ш2600 08.507 06.527

08.216»

ТОР 300 ДЗТ 507

ТОР 300 РЗТ 526

ТОР 200 Р-16

Q1

TA15

TA14

TA1

TA4

TA3

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ТОР 200 В-16

TA22

TA21

TA23

TA24

Q5

W1

Измерение

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
реактора L1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.507 06.527 08.216

TV1

TV1 6-10кВ

TA2

TA6

АУВ
Q2

TA8

TA7

Q3

TA12

TA11

TA13

W2

TV2

TA10Измерение

В основные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т1

Ш2600 06.503 06.516

АУВ

Ш2600 06.503 06.516

Ш2600 06.516

В АУВ Q1

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш2600 0Х.5ХХ

В резервные 
защиты W1

АУВ

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA9 В основные 
защиты W1

T1

ТОР 200 В-16

TA26

TA25

TA27

TA28

Q6

В защиты 
реактора L1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

АУВ

TV2 6-10кВ

TA29

ТОР 200 С-16

Q6

АУВ

ТОР 200 Н-16

В защиты
СВ 6-10кВ

TA19

TA20

Q4

TA16

TA17

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA18В основные 
защиты T1

В Ш2600 08.507 06.527 08.216,
Ш2500 02.211 02.213

TV1 35кВ

Ш2500 02.211 02.213АУВ

L1
с.ш. 35кВ

Ш2600 08.514

В защиты 
реактора L1

ТОР 200 Л-16

В основные 
защиты Т1

Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.516

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503 06.516,

Ш2600 06.516

В Ш2600 08.507 06.527 08.216,
Ш2600 08.514, Ш2500 02.234 02.234,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527 08.216,
Ш2600 08.514, Ш2500 02.234 02.234,

ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

5

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 13

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

2

Резервная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 
присоедине-
ние и АУВ

2

1 17 3 участка, 74 индикатора

18

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 19

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 26

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 6Н

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 1
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516»

ТОР 300 ДФЗ 544
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

T1

Q3

TA25

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

ТОР 200 В-16

TA29

TA27

TA31

TA33

Q5

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

Q4

TA26

TA24

TA22

TA20

TA14

ТОР 200 В-16

TA30

TA28

TA32

TA34

Q6

В защиты
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

Ш2600 10.500 10.500

TV2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA36 TA37

ТОР 200 С-16

Q7

АУВ

TA35

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TA1

W1

Измерение

TV1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки Т2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.516 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

W2

TA2

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки Т2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 21

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

12
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ

2

1 17 2 участка, 34 индикатора

18

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 19

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, 
ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2 Резервная защи-

та ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим .1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора 
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

8
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

9

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .
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Q3

TA25

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

Q4

TA26

TA24

TA22

TA20

TA14В защиты
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

Ш2600 10.500 10.500

TV2

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1

W1

Измерение

TV1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки Т2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.516 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

W2

TA2

Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки Т2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA28

TA27

TA29

TA30

Q5

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q9
TA53

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA32

TA31

TA33

TA34

Q6

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA36

TA35

TA37

TA38

Q7

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA50

TA39

TA51

TA52

Q8

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q10
TA54

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

T1 T2

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 17 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 29

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2 Резервная защи-

та ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим .1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, МТЗ 
НН2, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

8
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

9

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .
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Q3

TA25

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

Q4

TA26

TA24

TA22

TA20

TA14В защиты
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

Ш2600 10.500 10.500

TV2

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1Измерение

TV1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки Т2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.516 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

TA2

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки Т2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 TA27

TA29 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA33

TA31

TA35

TA37

Q5

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16
TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16
TV2 6-10кВ

Q7
TA64

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA28

TA30В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA34

TA32

TA36

TA38

Q6

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA63 TA65

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

W1 W2

В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 18 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2 Резервная защита 

ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  ТЗНП 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

7

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2 Резервная защита 

ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ 110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  ТЗНП 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6
Шкаф с двумя комплектами АРН 
трансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

7 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

9
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

10

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

7 – Четырехугольник 
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Q3

TA25

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

Q4

TA26

TA24

TA22

TA20

TA14В защиты
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

Ш2600 10.500 10.500

TV2

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1Измерение

TV1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки Т2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.516 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

TA2

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки Т2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

В Ш2200 15.013

W1 W2

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA30

TA29

TA31

TA32

Q5

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q9
TA47

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA27

TA28 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA34

TA33

TA35

TA36

Q6

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA40

TA39

TA41

TA42

Q7

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA37

TA38В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA44

TA43

TA45

TA46

Q8

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q10
TA48

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

T1 T2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-16 1 18 2 участка, 34 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 210

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2

 

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .
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7 – Четырехугольник 
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Ш2600 06.516

Q3

TA25

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

Q4

TA26

TA24

TA22

TA20

TA14В защиты
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

Ш2600 10.500 10.500

TV2

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1

W1

Измерение

TV1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки Т2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.516 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

W2

TA2

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки Т2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA35

TA33

TA37

TA39

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q5

TA27

TA29

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA31 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q6

TA28

TA30

TA32В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q9
TA42

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13
TA34

TA38

TA40

Q8

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA41 TA43

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA36В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВТОР 200 В-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

с.ш. 35кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2 Резервная защита 

ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 1 1

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ  с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2 Резервная защита 

ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ 
НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН,  АЧР (4 ст .), 

ЧАПВ (4 ст .) 1

8

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 1 1

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .

7 – Четырехугольник 
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Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

Q3

TA25

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

Q4

TA26

TA24

TA22

TA20

TA14В защиты
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

Ш2600 10.500 10.500

TV2

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1

W1

Измерение

TV1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки Т2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.506 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

W2

TA2

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки Т2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA33

TA35 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA39

TA37

TA41

TA43

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q5

TA27

TA29

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA31 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q6

TA28

TA30

TA32В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

Q9
TA46

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
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13
L1

В защиты 
реактора L2 TA34

TA36В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA40

TA38

TA42

TA44

Q8

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA45 TA47

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В защиты 
ввода 35кВ

Учет

с.ш. 35кВ

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2
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7 – Четырехугольник 
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Q3

TA25

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ошиновки Т1

Q4

TA26

TA24

TA22

TA20

TA14В защиты
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ошиновки Т2

Ш2600 10.500 10.500

TV2

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1Измерение

TV1

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки Т2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.516 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

TA2 Измерение

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516

Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки Т2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA60

TA59

TA61

TA62

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q17

TA77

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA57

TA58 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA64

TA63

TA65

TA66

Q14

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q11

TA51

TA53

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA55 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA70

TA69

TA71

TA72

Q15

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA67

TA68В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA74

TA73

TA75

TA76

Q16

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q12

TA52

TA54

TA56В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q18
TA78

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
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.2
11
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.2

13

Ш
25

00
02

.2
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02
.2

13
В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

W1 W2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2600 08.514,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 211

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2

с.ш. 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ  
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 2

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя выклю-
чателями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2
Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Резервная 
защита ВЛ  
110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим . 1)

5
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 2

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .
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АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ)
Схема РУ № 7

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Основная  
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
выключателями 

на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Резервная защита 
ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений См . прим . 1)

5
Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ
«Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, УРОВ СН, МТЗ НН, СЗЗ 
НН, ГЗ, ЗП, ЗПО, пуск ПТ

6

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
УРОВ, БНН

7 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН АУВ  стороны СН

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013»

11
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ

Примечания:
1     дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с .ш . схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в одном 

терминале «ТОР 300 ДЗ0 501» (две диф . зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой) .

7 – Четырехугольник 
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Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 5167 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУВ 

стороны СН 

Q3

TA23

TA21

TA19

TA15

TA13

Ш2600 15.510

ТОР 200 В-16

TA35

TA33

Q7

В резервные 
защиты 
линии W1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

Q4

TA24

TA22

TA20

TA14

ТОР 200 В-16

TA36

TA34

TA38

Q8

В защиты
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 10.500 10.500

TV2 220кВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q9

АУВ

TA39

В защиты СВ
6-10кВ

TA17 В основные
защиты 
линии W1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1

W1

Измерение

TV1 220кВ

TA11 TA12

Q1

TA3

В основные 
защиты 
линии W1

Q2

TA4

В основные 
защиты

линии W2

В защиты
ошиновки АТ2

TA6TA5 В резервные
защиты 
линии W1

В резервные
защиты

линии W2

В АУВ Q3

Ш2600 06.516 АУВ

Ш2600 06.516 АУВ

W2

TA2 Измерение

Ш2600 06.516

В АУВ Q2

АУВ

Ш2600 06.516

В АУВ Q4

АУВ

TA7 В защиты 
ошиновки АТ2

TA9
В АУВ Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные
защиты

линии W2

TA18

Ш2600 06.503 Ш2600 06.503

В основные
защиты

линии W2 TA16

TA8

TA10

АT1
Q5

TA25

TA29

В АУВ Q5

В АРНТ АТ1

TA31В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA37

Q6

TA26

TA32

В АУВ Q6

В АРНТ АТ2 TA30

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA27 TA28

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.503,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

TV1
6-10кВ

TV2
6-10кВ

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5205

ДЗАТ, УРОВ СН, МТЗ НН,
СЗЗ НН, ГЗ, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Примечания:
1) дифференциальную защиту ошиновки 1 и 2 с.ш. схемы «четырехугольник» также возможно выполнить в 
одном терминале “ТОР 300 ДЗ0 501” (две диф. зоны, УРОВ – до четырех присоединений в каждой).

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 2

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 7

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

6

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ГЗ, БНН

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, УРОВ, БНН 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ 

и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 14 См. прим. 1)2
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8- Шестиугольник 

45 

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516»3

ТОР 300 ДФЗ 544
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2500 15.210»
ТОР 200 БЦС-166

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
7

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-168

Шкаф основных, резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

4

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-165

T1

TA33

TA32

TA31

ТОР 200 В-16

TA38

TA37

TA39

TA40

Q5

Измерение

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,
Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA36

TA35

TA34

ТОР 200 В-16

TA42

TA41

TA43

TA44

Q6

Измерение

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA46 TA47

ТОР 200 С-16

Q7

АУВ

TA45

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TA1

W1

Измерение

TV1

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W1),
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516
(Q1 и Q2)

Q1

В основные 
защиты Т1

Q4

TA19TA15 В основные
защиты Т2

Ш2600 06.516TA16

TA17

TA20

TA21

Q2
TA5 TA6 TA8

TA2

W2

Изме-
рение

Q3
TA12

TA13 TA14TA11TA9 TA10
TV2

TA3 Измерение

W3

TV3

Q5
TA23 TA24

TA25

TA26
Q6

TA28

TA29TA27

TA4
Изме-
рение

W4

TV4

TA7

Ш2600 06.516

АУВ
Q2

АУВ
Q1

АУВ
Q5

Ш2600 06.516

TA30

АУВ
Q3

Ш2600 06.516

АУВ
Q6

Ш2600 06.516

Ш2600 06.516
АУВ
Q4

TA18

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

В резервные
защиты W1

В основные
защиты W1

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3 Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA22

В резервные 
защиты W3

В основные 
защиты W3

Ш2600 0Х.5ХХ Ш2600 06.503В основные
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные
защиты W2

В резервные 
защиты W4

Ш2600 06.503Ш2600 0Х.5ХХ В резервные 
защиты W4

В основные 
защиты W4

В основные
защиты W4

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W4),
Ш2600 06.503 (W4),

Ш2600 06.516
(Q5 и Q6)

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W3),
Ш2600 06.503 (W3),
Ш2600 06.516
(Q3 и Q4)

В основные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т2

Шкаф ЦС:
Ш2500 15.210

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216,

Ш2500 02.234 02.234, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Ш2200 15.013

Ш2200 15.013

Ш2200 15.013 Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W2),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.516
(Q2 и Q3)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 4

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 6

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

4

1 12 участка, 34 индикатора

4

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 1

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 8

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

АРНТ 2 1

 

Шестиугольник

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 8

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 4

Основная 
защита ВЛ  

110-220 кВ с 
двумя выклю-
чателями на 

присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2
Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 4

Резервная 
защита ВЛ  
110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 6 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф основных, резервных защит 
трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

6 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2500 15 .210»

ТОР 200 БЦС-16 2 участка, 34 индикатора 1 1

7
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

4

8
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в  
14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ  
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 8

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 4

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 
с двумя выклю-

чателями на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 4 Резервная защи-

та ВЛ 110-220 кВ

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 6 АУВ 
110-220 кВ

4
Шкаф основных, резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .507 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 507 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

5 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

6

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

7 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

4

10

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей  
«Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 1 2

8- Шестиугольник 

46 

TA33

TA32

TA31 Измерение

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.507 06.527

TA36

TA35

TA34Измерение

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.507 06.527

TA1

W1

Измерение

TV1

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W1),
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516
(Q1 и Q2)

Q1

В основные 
защиты Т1

Q4

TA19TA15 В основные
защиты Т2

Ш2600 06.516TA16

TA17

TA20

TA21

Q2
TA5 TA6 TA8

TA2

W2

Изме-
рение

Q3
TA12

TA13 TA14TA11TA9 TA10
TV2

TA3 Измерение

W3

TV3

Q5
TA23 TA24

TA25

TA26
Q6

TA28

TA29TA27

TA4
Изме-
рение

W4

TV4

TA7

Ш2600 06.516

АУВ
Q2

АУВ
Q1

АУВ
Q5

Ш2600 06.516

TA30

АУВ
Q3

Ш2600 06.516

АУВ
Q6

Ш2600 06.516

Ш2600 06.516
АУВ
Q4

TA18

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

В резервные
защиты W1

В основные
защиты W1

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3 Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA22

В резервные 
защиты W3

В основные 
защиты W3

Ш2600 0Х.5ХХ Ш2600 06.503В основные
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные
защиты W2

В резервные 
защиты W4

Ш2600 06.503Ш2600 0Х.5ХХ В резервные 
защиты W4

В основные 
защиты W4

В основные
защиты W4

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W4),
Ш2600 06.503 (W4),

Ш2600 06.516
(Q5 и Q6)

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W3),
Ш2600 06.503 (W3),
Ш2600 06.516
(Q3 и Q4)

В основные 
защиты Т1

В основные 
защиты Т2

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Ш2200 15.013

Ш2200 15.013

Ш2200 15.013 Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013,
Ш2600 0X.5XX (W2),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.516
(Q2 и Q3)

ТОР 200 В-16

TA46

TA45

TA47

TA48

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q13

TA63

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA43

TA44 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA50

TA49

TA51

TA52

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q7

TA37

TA38

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA39 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA53

TA54В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA60

TA59

TA61

TA62

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q8

TA40

TA41

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA42В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA64

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

L2

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.507 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.507 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2500 02.234 02.234,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

6

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 4

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.524»

1

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 63

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя 
выключа-
телями на 
присоеди-
нение

АУВ 
110-220 кВ

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 

4

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
49

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 210

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 27

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 8

Шкаф основных, резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.507 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 507

ТОР 300 РЗТ 526

4

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП,
ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1

2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 15

В Ш2600 08.507 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2500 02.234 02.234,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2500 02.234 02.234,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.507 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, Ш2500 02.234 02.234,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

с.ш. 35кВ
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T1

TA37

TA36

TA35

TA34

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ТОР 200 В-16

TA43

TA42

TA44

TA45

Q10

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.526

Ш2500 08.216 08.216

TA31 TA33

Ш2600 06.519

Q7

АУ СВ

TA32

TA41

TA40

TA39

TA38

ТОР 200 В-16

TA47

TA46

TA48

TA49

Q11

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA51 TA52

ТОР 200 С-16

Q12

АУВ

TA50

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.526

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
СВ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Q8 Q9
АУВ АУВ

В защиту шин

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная защита 
ВЛ 110-220 кВ 

с одним вы-
ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1

Резервная защи-
та ВЛ 110-220 кВ 

и АУВ
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит 
и АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

8
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

9
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РЕАКТОРОМ  
НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ  
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1

Резервная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит 
и АУВ ВН трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП ВН, 
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9 – Одна рабочая секционированная выключателем система шин 
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ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

TA37

TA36

TA35

TA34

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

TA31 TA33

Ш2600 06.519

Q7

АУ СВ

TA32

TA41

TA40

TA39

TA38В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

Q6

В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
СВ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Q8 Q9
АУВ АУВ

В защиту шин

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.526 Ш2600 08.513 06.526

1 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 TA42

TA43 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA45

TA44

TA46

TA47

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q12
TA55

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA48

TA49В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA51

TA50

TA52

TA53

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA54 TA56

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

W6

TA29

TA28

TA27

TA26

TA30

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 СВ 

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 18 3 участка, 74 индикатора

19

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9

ДЗО, МТЗ НН

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 16

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14
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ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

TA37

TA36

TA35

TA34

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

TA31 TA33

Ш2600 06.519

Q7

АУ СВ

TA32

TA41

TA40

TA39

TA38В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
СВ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Q8 Q9
АУВ АУВ

В защиту шин

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.526 Ш2600 08.513 06.526
T1 T2

ТОР 200 В-16

TA45

TA44

TA46

TA47

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q14

TA62

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA42

TA43 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA49

TA48

TA50

TA51

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA55

TA54

TA56

TA57

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA52

TA53В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA59

TA58

TA60

TA61

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA63

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, УРОВ ВН, ГЗ,
ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ  
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, АУВ, 
УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит 
и АУВ ВН трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП ВН, 
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ  
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,  МТЗ НН, 
ТЗНП ВН,  УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ  «Ш2200 15 .013» 1

10
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9 – Одна рабочая секционированная выключателем система шин 
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ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

TA37

TA36

TA35

TA34

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

TA31 TA33

Ш2600 06.519

Q7

АУ СВ

TA32

TA41

TA40

TA39

TA38В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
СВ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Q8 Q9
АУВ АУВ

В защиту шин

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 08.513 06.526

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA39

TA38

TA40

TA41

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q10

TA32

TA33

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA34 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q11

TA35

TA36

TA37В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA47

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

TA42

TA44

TA45

Q13

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA46 TA48

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA43В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВТОР 200 В-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ
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ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

TA37

TA36

TA35

TA34

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

TA31 TA33

Ш2600 06.519

Q7

АУ СВ

TA32

TA41

TA40

TA39

TA38В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
СВ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Q8 Q9
АУВ АУВ

В защиту шин

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 08.513 06.526

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA38

TA39 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA41

TA40

TA42

TA43

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q10

TA32

TA33

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA34 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q11

TA35

TA36

TA37В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA51

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

L1

В защиты 
реактора L2 TA44

TA45В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA47

TA46

TA48

TA49

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA50 TA2

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 СВ 

110-220 кВ

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ  
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,  МТЗ НН, 
ТЗНП ВН,  УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ  «Ш2200 15 .013» 1

11
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП  «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит 
и АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,  МТЗ НН, 
ТЗНП ВН,  УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН,  АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9 – Одна рабочая секционированная выключателем система шин 
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ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

TA37

TA36

TA35

TA34

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

TA31 TA33

Ш2600 06.519

Q7

АУ СВ

TA32

TA41

TA40

TA39

TA38В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
СВ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Q8 Q9
АУВ АУВ

В защиту шин

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 08.513 06.526

ТОР 200 В-16

TA51

TA50

TA52

TA53

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q16

TA68

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA48

TA49 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA55

TA54

TA56

TA57

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q10

TA42

TA43

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA44 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA61

TA60

TA62

TA63

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA58

TA59В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA65

TA64

TA66

TA67

Q15

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q11

TA45

TA46

TA47В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q17
TA69

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 СВ 

110-220 кВ

7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 19 3 участка, 74 индикатора

110

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9

5

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН,
УРОВ ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 16

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ
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ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 220 кВ
«Ш2600 06.519»

3

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
Шкаф ступенчатых защит 

линий 220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ  

«Ш2600 06.514 06.516»

2

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 5019

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
10

Шкаф с двумя комплектами 
автоматической частотной 
разгрузки в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-1611

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ и АУВ ВН 

«Ш2600 06.521 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 521

ТОР 300 РЗАТ 522

6

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 5167

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

4

ТОР 300 ДЗАТ 520
Шкаф основных защит 

автотрансформатора 220 кВ
«Ш2600 08.520»

5

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-168

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

TA31 TA33

Ш2600 06.519

Q7

АУ СВ

TA32

Ш2600 10.51Х

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
СВ

TV1
2 с.ш. 220кВ

В защиту шин

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA36

TA35

TA34В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиту шин
TA39

TA38

TA37В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиту шин

Q8 Q9
АУВ АУВ

ТОР 200 В-16

TA49

TA48

Q12

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

Q13

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q14

АУВ

TA54

В защиты СВ
6-10кВ

АT1
Q10

TA40

TA42

В АУВ Q10

В АРНТ АТ1

TA43В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.521 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA50

Q11

TA44

TA47

В АУВ Q11

В АРНТ АТ2
TA46

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.521 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA41 TA45

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.521 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.521 06.524

TV1
6-10кВ

TV2
6-10кВ

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2600 06.521 06.524,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и Ш2600 06.510 (W4-W6),
Ш2600 06.519, Ш2600 06.521 06.524,

Ш2500 02.234 02.234

В Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.521 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.521 06.524

В Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
одним 

выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

1 13 участка, 74 индикатора

1

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 1

Примечание

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ГЗ, БНН, АУВ, УРОВ,
ТАПВ
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, УРОВ, БНН 1

1
2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 1

ДЗАТ, УРОВ ВН, УРОВ СН,
МТЗ НН, СЗЗ НН, ГЗ, ЗП,
ЗПО, пуск ПТ

1 2

АРНТ 2 1

АУВ 
стороны СН 

1

1

АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ)
Схема РУ № 9

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с одним 
выключателем 
на присоеди-

нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ  «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ 
220 кВ 
и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ 
«Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, УРОВ ВН, УРОВ СН, 
МТЗ НН, СЗЗ НН, ГЗ, ЗП, ЗПО, 
пуск ПТ

1 2

6

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора  110-220 кВ 
и АУВ ВН  «Ш2600 06 .521 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 521 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, ГЗ, 
БНН, АУВ, УРОВ, ТАПВ 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

7 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУВ стороны СН

8
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

9 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

11
Шкаф с двумя комплектами автома-
тической частотной разгрузки в 14 
очередей  «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит  линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, ТЗНП 
ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

7 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

8 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9Н – Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с 
 подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 
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ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

T1

TA49

TA47

TA45

TA43

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ТОР 200 В-16

TA53

TA51

TA55

TA57

Q11

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA50

TA48

TA46

TA44

ТОР 200 В-16

TA54

TA52

TA56

TA58

Q12

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA60 TA61

ТОР 200 С-16

Q13

АУВ

TA59

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39

Ш
26

00
06

.5
19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
6

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 17

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

15 2

Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с подключением 
трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей



54Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей9Н – Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с 
 подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 
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ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
Шкаф с двумя комплектами 

АЧР в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

Ш2600 10.51Х

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

2 с.ш. 110-220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39

Ш
26

00
06

.5
19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

В защиты
ошиновки T1

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q15

TA67

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA60

TA59

TA61

TA62

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA64

TA63

TA65

TA66

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q16
TA68

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1

TA43 В основные 
защиты Т2 TA44

В резервные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т2TA45 TA46

TA49

TA47
В АРНТ Т1

TA48
В АРНТ Т2

В защиты
ошиновки T2 TA50

T1 T2

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

TV1 TV2

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 18 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

6

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 17

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14

15 2

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

2

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РАСЩЕПЛЕННОЙ 
ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ  
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ  «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит  линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, МТЗ 
НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

7 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

8 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

7 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

8

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9Н – Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с 
 подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 
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ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

TA49

TA47

TA45

TA43

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA50

TA48

TA46

TA44В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39

Ш
26

00
06

.5
19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

1 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 TA51

TA53 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA57

TA55

TA59

TA61

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q13
TA64

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA52

TA54В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA58

TA56

TA60

TA62

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA63 TA65

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 19 3 участка, 74 индикатора

110

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 28

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

ДЗО, МТЗ НН

6

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 17

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14

15 2

2
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ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

TA49

TA47

TA45

TA43

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1 TA50

TA48

TA46

TA44В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2
TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39
Ш

26
00

06
.5

19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA54

TA53

TA55

TA56

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q15

TA71

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA51

TA52 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA58

TA57

TA59

TA60

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA64

TA63

TA65

TA66

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA61

TA62В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA68

TA67

TA69

TA70

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q16
TA72

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

T1 T2

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 28

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
6

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 17

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

15 2

2

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

7 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

8 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ
«Ш2200 15 .013»

1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

7 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

8
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9Н – Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с 
 подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 
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ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA37

TA36

TA38

TA39

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q7

TA30

TA31

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA32 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q8

TA33

TA34

TA35В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q11
TA45

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

TA40

TA42

TA43

Q10

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA44 TA46

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA41В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ
ТОР 200 В-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

TA49

TA47

TA45

TA43

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1 TA50

TA48

TA46

TA44В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

Q6

В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39
Ш

26
00

06
.5

19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
8

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
6

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 17

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

15 2

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

TA49

TA47

TA45

TA43

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1 TA50

TA48

TA46

TA44В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39
Ш

26
00

06
.5

19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA57

TA59 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA63

TA61

TA65

TA67

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q11

TA51

TA53

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA55 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q12

TA52

TA54

TA56В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA70

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

L1

В защиты 
реактора L2 TA58

TA60В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA64

TA62

TA66

TA68

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA69 TA71

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

с.ш. 35кВ

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
8

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 29

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
6

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 17

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

15 2
В защиты 
ввода 35кВ

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РЕАКТОРОМ  
НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

7 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

8
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ, 
УРОВ, АПВ

ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .)

9

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  АУВ, 
УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ  110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

7 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

8
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ, 
УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

9 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в  
14 очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9Н – Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с 
 подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2

TA49

TA47

TA45

TA43 В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1 TA50

TA48

TA46

TA44В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 110-220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TV1

2 с.ш. 110-220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39
Ш

26
00

06
.5

19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

В защиту 
ошиновки Т2

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA60

TA59

TA61

TA62

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q17

TA77

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA57

TA58 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA64

TA63

TA65

TA66

Q14

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q11

TA51

TA53

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA55 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA70

TA69

TA71

TA72

Q15

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA67

TA68В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA74

TA73

TA75

TA76

Q16

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q12

TA52

TA54

TA56В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q18
TA78

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13
В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

W6W5W4W3W2W1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В защиты 
ввода 35кВ

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
8

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 29

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
6

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 17

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 14

15 2
с.ш. 35кВ

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

 



60Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей
9Н – Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин с 

 подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ  

«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 220 кВ 
«Ш2600 06.510»

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 220 кВ
«Ш2600 06.519»

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 514
Шкаф ступенчатых защит 

линий 220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

Шкаф центральной 
сигнализации

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 520

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W1-W3),

Ш2600 06.519,
Ш2600 06.522 06.524,
Ш2500 02.234 02.234

W1

Ш2600 10.51Х
TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

1 с.ш. 220кВ

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15 В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

W6

TA29

TA28

Q6

TA27

TA26

TA30В основные 
защиты W6

В резервные 
защиты W6

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W5

TA24

TA23

Q5

TA22

TA21

TA25В основные 
защиты W5

В резервные 
защиты W5

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q5

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10 АУВ

Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

2 с.ш. 220кВ

Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA31

Q7

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

TA32

TA33

TA34

Q8

Ш
26

00
06

.5
19

TA35

TA36

TA37

Q9

TA38

TA39
Ш

26
00

06
.5

19

TA40

Q10

TA41

Ш
26

00
06

.5
19

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA42В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки АТ2

В защиту 
ошиновки АТ1

В защиту 
ошиновки АТ2

В защиту 
ошиновки АТ1

Ш2600 10.500 10.500

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

Защита 
и АУВ

TA47

TA45

TA43

ТОР 200 В-16

TA59

TA57

Q13

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

TA48

TA46

TA44

ТОР 200 В-16

TA60

TA58

TA62

Q14

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q15

АУВ

TA63

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

АT1
Q11

TA49

TA55

В АУВ Q11

В АРНТ АТ1TA53

В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA61

Q12

TA50

TA56

В АУВ Q12

В АРНТ АТ2 TA54

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA51 TA52

TV1 TV2

Ш2200 15.013 В Ш2200 15.013

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

В Ш2600 0X.5XX и 
Ш2600 06.510 (W4-W6),

Ш2600 06.519,
Ш2600 06.522 06.524,
Ш2500 02.234 02.234

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 43 СВ 

220 кВ

7

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
одним 

выключа-
телем на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1 110 3 участка, 74 индикатора

111

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 28

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9Н

6
ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

АРНТ 2 19

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14

15 2

АУВ 
стороны СН 

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

1

1

2

АВТОТРАНСФОРМАТОР (220/110/6-10 кВ)
Схема РУ № 9Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с одним 
выключателем 
на присоеди-

нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ 
220 кВ 
и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

6
Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ 
«Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

7

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора  110-220 кВ  
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

8 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУВ стороны СН

9
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

10 Шкаф центральной сигнализации
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя  
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений, 

подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  ТЗНП 
ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

Одна рабочая секционированная система шин с подключением  
ответственных присоединений через «полуторную»9АН – Одна рабочая секционированная система шин с  

подключением ответственных присоединений через «полуторную» 
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

T1

TA41

TA39

TA37

TA35

ТОР 200 В-16

TA45

TA43

TA47

TA49

Q9

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA42

TA40

TA38

TA36

ТОР 200 В-16

TA46

TA44

TA48

TA50

Q10

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA52 TA53

ТОР 200 С-16

Q11

АУВ

TA51

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 110-220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки Т2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки Т2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 110-220кВ

В защиты 
ошиновки Т1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки Т1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

В Ш2200 15.013

Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),

Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2500 02.234 02.234

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ГЗ, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 15

16 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

3
Рез. защита ВЛ 

110-220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

ТОР 300 АУВ 516Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
Шкаф с двумя комплектами 

АЧР в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),

Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2500 02.234 02.234

TA41

TA39

TA37

TA35 В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA42

TA40

TA38

TA36В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 110-220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки Т2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки Т2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 110-220кВ

В защиты 
ошиновки Т1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки Т1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21
Ш

26
00

06
.5

16
АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

ТОР 200 В-16

TA44

TA43

TA45

TA46

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ ТОР 200 С-16

Q13

TA59

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA48

TA47

TA49

TA50

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA60

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

T1 T2

В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2500 02.234 02.234

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

1 19 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 15

16 2

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП3

Рез. защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений, 

подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, 
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений, 

подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9АН – Одна рабочая секционированная система шин с  
подключением ответственных присоединений через «полуторную» 
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

TA41

TA39

TA37

TA35 В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA42

TA40

TA38

TA36В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 110-220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки Т2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки Т2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 110-220кВ

В защиты 
ошиновки Т1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки Т1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

1 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 TA43

TA45 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA49

TA47

TA51

TA53

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q11
TA56

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA44

TA46В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA50

TA48

TA52

TA54

Q10

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA55 TA57

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 15

16 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

3
Рез. защита ВЛ 

110-220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),

Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2500 02.234 02.234

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2

 



64Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через «полуторную»9АН – Одна рабочая секционированная система шин с  
подключением ответственных присоединений через «полуторную» 
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 15

16 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

3
Рез. защита ВЛ 

110-220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TA41

TA39

TA37

TA35

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA42

TA40

TA38

TA36В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 110-220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки Т2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки Т2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 110-220кВ

В защиты 
ошиновки Т1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки Т1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

ТОР 200 В-16

TA48

TA47

TA49

TA50

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q13

TA63

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA43

TA45 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA44

TA46В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA60

TA59

TA61

TA62

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA64

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

T1 T2

Ш2200 15.013

TV2

В Ш2200 15.013

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),

Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений, 

подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,  
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений, 

подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора   
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,  АУВ, 
УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9АН – Одна рабочая секционированная система шин с  
подключением ответственных присоединений через «полуторную» 
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ    
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 15

16 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

3
Рез. защита ВЛ 

110-220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 110-220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки Т2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки Т2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 110-220кВ

В защиты 
ошиновки Т1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки Т1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA51

TA49

TA53

TA55

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q9

TA43

TA45

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA47 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q10

TA44

TA46

TA48В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q13
TA58

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13
TA50

TA54

TA56

Q12

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA57 TA59

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA52В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВТОР 200 В-16

TA41

TA39

TA37

TA35 В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1 TA42

TA40

TA38

TA36В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 08.513 06.527

В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),

Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2500 02.234 02.234

Ш2200 15.013

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

с.ш. 35кВ

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

ТОР 300 АУВ 516Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2600 08.514» ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

1 111 3 участка, 74 индикатора

112

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН
1 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

ДЗО, МТЗ НН

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 15

16 2

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП3

Рез. защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

TA41

TA39

TA37

TA35 В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA42

TA40

TA38

TA36В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 110-220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки Т2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки Т2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 110-220кВ

В защиты 
ошиновки Т1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки Т1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21
Ш

26
00

06
.5

16

АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA49

TA51 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA55

TA53

TA57

TA59

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q9

TA43

TA45

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA47 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q10

TA44

TA46

TA48В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q13
TA62

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13
L1

В защиты 
реактора L2 TA50

TA52В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA56

TA54

TA58

TA60

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA61 TA63

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),

Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2500 02.234 02.234

9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений, 

подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора   
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,  АУВ, 
УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных
защит реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с двумя 
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий  
и АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
110-220 кВ и АУВ 
присоединений, 

подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора   
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,  АУВ, 
УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

9АН – Одна рабочая секционированная система шин с  
подключением ответственных присоединений через «полуторную» 
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ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 110-220кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
112

Шкаф основных и резервных 
защит реактора «Ш2600 08.514» ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН 

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

3 15

16 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.503»

3
Рез. защита ВЛ 

110-220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

TA41

TA39

TA37

TA35 В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту 
ошиновки Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA42

TA40

TA38

TA36В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту
ошиновки Т2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 110-220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки Т2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки Т2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 110-220кВ

В защиты 
ошиновки Т1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки Т1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q15

TA69

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA49

TA50 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q9

TA43

TA45

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA47 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA62

TA61

TA63

TA64

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA59

TA60В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA66

TA65

TA67

TA68

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q10

TA44

TA46

TA48В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q16
TA70

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),
Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1

1

2

 



68Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через «полуторную»
9АН – Одна рабочая секционированная система шин с  

подключением ответственных присоединений через «полуторную» 
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Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ  

«Ш2600 06.514 06.516»

ТОР 300 КСЗ 510

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН АТ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 110-220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

ТОР 300 АУВ 516Шкаф АУВ 220 кВ
«Ш2600 06.516»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.524 (521)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503 (514)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.544 (541)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504 (501)»

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 520

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 12 присоединений

«Ш2600 10.511»
ТОР 300 ДЗШ 513

ТОР 300 КСЗ 503
Шкаф ступенчатых защит 

линий 220 кВ 
«Ш2600 06.503»

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 64

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
двумя (с 
одним)
выключа-
телями (вы-
ключате-
лем) на 
присоеди-
нение

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, (УРОВ), БНН,
ОМП

1 111 3 участка, 74 индикатора

112

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 29

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 9АН

7
ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

АРНТ 2 110

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 15

16 2

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП3

Рез. защита ВЛ 
220 кВ и АУВ 
присоединений 
подключенных 

через 
«полуторную» 

цепочку

21

8

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

АУВ 
стороны СН 

Ш2600 10.51Х

2 с.ш. 220кВ

Q6

TA24

TA26В защиты 
ошиновки АТ2

TA33

TA32

Q8

TA31

TA34В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q8

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

TV2

TA23 В основные 
защиты W2

TA22

Q5

В защиты 
ошиновки АТ2 TA20

TA19В защиту 
шин

Q4

В резервные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

В основные 
защиты W2

TA13

Q3

TA12

TA15

В защиту 
шин

TA11

TA10

TA7 В защиту 
шин

Q1

1 с.ш. 220кВ

В защиты 
ошиновки АТ1

TA17

TA16

TA8

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA9

TA6

TA5

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

В защиты 
ошиновки АТ1

В резервные 
защиты W1

В основные 
защиты W1

TA14

W1

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W2

ТА2
Измерение

TA18
АУВ
Q4

Ш
26

00
06

.5
16

TA21

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

Ш2600 06.503

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 0Х.5ХХ

W4

TA4
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

W3

TA3
Измерение

TA29

TA28

Q7

TA27

TA30В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиту 
шин

TV1

TA39

TA37

TA35

ТОР 200 В-16

TA51

TA49

Q11

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

TA40

TA38

TA36

ТОР 200 В-16

TA52

TA50

TA54

Q12

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV4 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q14

АУВ

TA55

В защиты СВ
6-10кВ

АT1
Q9

TA41

TA45

В АУВ Q9

В АРНТ АТ1

TA47В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA53

Q10

TA42

TA48

В АУВ Q10

В АРНТ АТ2 TA46

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA43 TA44

Ш2200 15.013

В Ш2200 15.013

ТОР 200 Н-16ТОР 200 Л-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX (W2, W3),
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.510 (W3),
Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2600 06.522 06.524 (AT1),
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 0X.5XX (W1, W4),
Ш2600 06.503 (W1),
Ш2600 06.510 (W4),

Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2600 06.522 06.524 (AT2),

Ш2500 02.234 02.234

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ,УРОВ, БНН,
ОМП

1

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

1

1

2

АВТОТРАНСФОРМАТОР (220/110/6-10 кВ)
Схема РУ № 9АН

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .524 (521)»

ТОР 300 ДЗЛ 524
(ТОР 300 ДЗЛ 521)

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с двумя 
(с одним) 

выключателями 
(выключателем) 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .544 (541)»

ТОР 300 ДФЗ 544
(ТОР 300 ДФЗ 541)

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .544 (541)»

ТОР 300 НВЧЗ 544
(ТОР 300 НВЧЗ 541)

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .504 (501)»

ТОР 300 КСЗ 504
(ТОР 300 КСЗ 501)

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, (УРОВ), БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ «Ш2600 06 .503 (514)»

ТОР 300 КСЗ 503
(ТОР 300 КСЗ 514)

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1

Резервная за-
щита ВЛ 220 кВ 

и АУВ
Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 2

Рез . защита ВЛ 
220 кВ и АУВ 

присоединений, 
подключенных че-
рез «полуторную» 

цепочку
4

Шкаф АУВ 220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ
1 6

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 12 
присоединений «Ш2600 10 .511»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7 Шкаф основных защит автотран-
сформатора 220 кВ «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

8

Шкаф резервных защит сторон ВН и СН 
АТ 110-220 кВ «Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

9 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 АУВ стороны СН

10
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с одним 
выключа- 
телем на 

присоединение 
и переводом 

на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ  
и ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

Одна рабочая секционированная выключателем  
и обходная система шин
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В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

T1

TA16

TA15

ТОР 200 В-16

TA31

TA30

TA32

TA33

Q7

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA22

TA21

ТОР 200 В-16

TA35

TA34

TA36

TA37

Q8

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA39 TA40

ТОР 200 С-16

Q9

АУВ

TA38

В защиты СВ
6-10кВ

Ш2600 08.513 06.527

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

Q5

Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20
Ш

26
00

06
.5

16

Ш2200 15.013

TV1 TV2

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5
С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA31

TA30

TA32

TA33

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q11

TA46

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA35

TA34

TA36

TA37

Q8

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q9

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA43

TA42

TA44

TA45

Q10

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q12
TA47

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

T1 T2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с одним 
выключа- 
телем на 

присоединение 
и переводом 

на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, 
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

1 с.ш. 6-10кВ

TA30

TA31 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA33

TA32

TA34

TA35

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q9
TA42

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA36

TA37В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q8

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA42 TA43

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с одним 
выключа- 
телем на 

присоединение 
и переводом 

на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 1 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA33

TA32

TA34

TA35

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q11

TA50

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA30

TA31 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA37

TA36

TA38

TA39

Q8

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA43

TA42

TA44

TA45

Q9

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA40

TA41В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA47

TA46

TA48

TA49

Q10

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q12
TA51

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

T1 T2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с одним 
выключа- 
телем на 

присоединение 
и переводом 

на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ  
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA37

TA36

TA38

TA39

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q7

TA30

TA31

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA32 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q8

TA33

TA34

TA35В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q11
TA45

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

TA40

TA42

TA43

Q10

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA44 TA46

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA41В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ
ТОР 200 В-16

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ
В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

110-220 кВ с 
одним выключа- 

телем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ 110-
220 кВ 
и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН,  АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
112

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУ СВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA36

TA37 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q7

TA30

TA31

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA32 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q8

TA33

TA34

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA35В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q11
TA49

В защиты
и АУ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

L1

В защиты 
реактора L2 TA42

TA43В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA45

TA44

TA46

TA47

Q10

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA48 TA50

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

с.ш. 35кВ

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РЕАКТОРОМ  
НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с одним 
выключа- 
телем на 

присоединение 
и переводом 

на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 110-
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН,  АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
112

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение
Ш

26
00

06
.5

16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q13

TA56

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA36

TA37 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA43

TA42

TA44

TA45

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q7

TA30

TA31

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA32 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA49

TA48

TA50

TA51

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA46

TA47В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA53

TA52

TA54

TA55

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q8

TA33

TA34

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA35В основные 
защиты T2

АУВ

с.ш. 35кВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA57

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с одним 
выключа- 
телем на 

присоединение 
и переводом 

на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ 110-
220 кВ 
и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН,  АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 СВ 

220 кВ

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

8

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
одним 

выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5207

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 19

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43
АУВ 

ВН и СН 
110-220 кВ

1

TA15 В резервные 
защиты ВН АТ1 TA20 В резервные 

защиты ВН АТ2

Q5

Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1с.ш. 220кВ

2с.ш. 220кВ

ОСШ 220кВ

Ш2600 10.51Х

TA22 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты АТ1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA25

TA26

TA27
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты АТ2

Измерение

В защиту 
шин TA16

TA17

TA18

TA19

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA37

TA36

Q9

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA40

TA39

TA41

Q10

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q11

АУВ

TA42

В защиты СВ
6-10кВ

АT1
Q7

TA28

TA30

В АУВ Q7

В АРНТ АТ1

TA31В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA38

Q8

TA32

TA35

В АУВ Q8

В АРНТ АТ2
TA34

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA29 TA33

Ш2200 15.013

TV1 TV2

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

В  Ш2600 0X.5XX и Ш2600 06.510 (W1-Wn),
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512, Ш2600 06.516

и Ш2600 06.522 06.524 (АT1, АT2),
Ш2500 02.234 02.234

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с одним 
выключателем 

на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1

Резервная защи-
та ВЛ 220 кВ 

и АУВ
Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ  ВН и СН 
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7 Шкаф основных защит автотран-
сформатора 220 кВ «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

8

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора  110-220 кВ 
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

9
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит тран-
сформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1

Одна рабочая секционированная выключателями и обходная системы шин с подключением 
трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей

12Н – Одна рабочая секционированная выключателями и обходная системы 
 шин с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 
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Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 
110-220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

ТОР 300 ДФЗ 542
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
Шкаф с двумя комплектами 

АЧР в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 44 СВ 

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 19 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2T1

TA39

TA37

ТОР 200 В-16

TA43

TA41

TA45

TA47

Q10

W2

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA40

TA38

ТОР 200 В-16

TA44

TA42

TA46

TA48

Q11

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA50 TA51

ТОР 200 С-16

Q12

АУВ

TA49

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

В основные 
защиты T1

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В основные 
защиты T1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В основные 
защиты T2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В основные 
защиты T2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 110-220кВ

2 с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2500 02.234 02.234
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В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 
110-220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 44 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

В защиты
ошиновки T1

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В защиты
ошиновки T1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В защиты
ошиновки T2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В защиты
ошиновки T2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 110-220кВ

2 с.ш. 110-220кВ

ОСШ 220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA46

TA45

TA47

TA48

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q14

TA61

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA50

TA49

TA51

TA52

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA54

TA53

TA55

TA56

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA57

TA57

TA58

TA60

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA62

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1

TA37 В основные 
защиты Т2 TA38

В резервные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т2TA39 TA40

TA43

TA41
В АРНТ Т1

TA42
В АРНТ Т2

В защиты
ошиновки T2 TA44

В защиты
ошиновки T1

Ш2600 10.500 10.500

T1 T2

Ш2200 15.013

TV2TV1

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2500 02.234 02.234

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РАСЩЕПЛЕННОЙ 
ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 

110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит тран-
сформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 
110-220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

ТОР 300 ДФЗ 542
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 44 СВ 

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 110 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

ДЗО, МТЗ НН

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2

TA39

TA37

W2

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA40

TA38В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

В основные 
защиты T1

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В основные 
защиты T1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В основные 
защиты T2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В основные 
защиты T2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 110-220кВ

2 с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 TA41

TA43 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA47

TA45

TA49

TA51

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q12
TA56

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA42

TA44В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA48

TA46

TA50

TA52

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA55 TA57

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РЕАКТОРОМ  
НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 

110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит тран-
сформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1



80Одна рабочая секционированная выключателями и обходная системы шин с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей

12Н – Одна рабочая секционированная выключателями и обходная системы 
 шин с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 

81 

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 
110-220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

ТОР 300 ДФЗ 542
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 44 СВ 

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 110 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

В защиты
ошиновки T1

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В защиты
ошиновки T1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В защиты
ошиновки T2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В защиты
ошиновки T2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 110-220кВ
2 с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA50

TA49

TA51

TA52

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q14

TA65

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA45

TA47 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA54

TA53

TA55

TA56

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA58

TA57

TA59

TA60

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA46

TA48В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA62

TA61

TA63

TA64

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA66

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

T1 T2

В основные 
защиты Т1

TA37 В основные 
защиты Т2 TA38

В резервные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т2TA39 TA40

TA43

TA41
В АРНТ Т1

TA42
В АРНТ Т2

В защиты
ошиновки T2 TA44

В защиты
ошиновки T1

Ш2600 10.500 10.500

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 

110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит тран-
сформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 
110-220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 47 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

В защиты
ошиновки T1

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В защиты
ошиновки T1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В защиты
ошиновки T2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В защиты
ошиновки T2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 110-220кВ

2 с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

В основные 
защиты Т1

TA37 В основные 
защиты Т2 TA38

В резервные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т2TA39 TA40

TA43

TA41
В АРНТ Т1

TA42
В АРНТ Т2

В защиты
ошиновки T2 TA44

В защиты
ошиновки T1

Ш2600 10.500 10.500

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA53

TA51

TA55

TA57

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q10

TA45

TA47

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA49 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q11

TA46

TA48

TA50В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA60

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

TA52

TA56

TA58

Q13

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA59 TA61

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA54В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВТОР 200 В-16

Ш2600 08.513 06.527

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 

110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит тран-
сформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 
110-220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 44 СВ 

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
112

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2500 02.234 02.234

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

В защиты
ошиновки T1

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В защиты
ошиновки T1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В защиты
ошиновки T2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В защиты
ошиновки T2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 110-220кВ
2 с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

В основные 
защиты Т1

TA37 В основные 
защиты Т2 TA38

В резервные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т2TA39 TA40

TA43

TA41
В АРНТ Т1

TA42
В АРНТ Т2

В защиты
ошиновки T2 TA44

В защиты
ошиновки T1

Ш2600 10.500 10.500

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA51

TA53 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA57

TA55

TA59

TA61

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q10

TA45

TA47

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA49 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q11

TA46

TA48

Учет

TA50В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA64

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13
L1

В защиты 
реактора L2 TA52

TA54В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA58

TA56

TA60

TA62

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA63 TA65

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РЕАКТОРОМ  
НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 

110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит тран-
сформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1



83

12Н – Одна рабочая секционированная выключателями и обходная системы 
 шин с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку из выключателей 

84 

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 
110-220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

ТОР 300 ДФЗ 542
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 44 СВ 

110-220 кВ

9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 111 3 участка, 74 индикатора

112

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

В защиты
ошиновки T1

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В защиты
ошиновки T1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В защиты
ошиновки T2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В защиты
ошиновки T2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение
Ш

26
00

06
.5

10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 110-220кВ
2 с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

В основные 
защиты Т1

TA37 В основные 
защиты Т2 TA38

В резервные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т2TA39 TA40

TA43

TA41
В АРНТ Т1

TA42
В АРНТ Т2

В защиты
ошиновки T2 TA44

В защиты
ошиновки T1

Ш2600 10.500 10.500

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA54

TA53

TA55

TA56

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q16

TA71

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA51

TA52 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA58

TA57

TA59

TA60

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q10

TA45

TA47

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA49 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA64

TA63

TA65

TA66

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA61

TA62В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA68

TA67

TA69

TA70

Q15

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q11

TA46

TA48

TA50В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q17
TA72

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 

110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 

110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  110-220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7
Шкаф основных и резервных защит тран-
сформатора «Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9
Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН 1 2

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 

220 кВ и УРОВ 
«Ш2600 10.500 10.500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4
присоединений 16 2

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 44 СВ 

220 кВ

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

8

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
одним 

выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
112

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 12Н

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5207

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 110

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 15

13 ОВ 
220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 29 АУВ СН 

1

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

Q5

Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

TA15
В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA28

Q7

TA29

TA30

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q6

TA27

TA26

TA25В защиты
ошиновки АT1

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

TA34

Q9

TA35

TA36

В защиты
ошиновки АT2

Защита 
и АУВ

Ш
26

00
06

.5
19

Q8

TA33

TA32

TA31В защиты
ошиновки АT2

Ш
26

00
06

.5
19

Защита 
и АУВ

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W4

Q4
АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA16

TA17

TA18

TA19

TA20

1 с.ш. 220кВ

2 с.ш. 220кВ

ОСШ 220кВ

Ш2600 10.51Х
TA22 Измерение

В защиты
ошиновкиА T1

Ш2600 10.500 10.500

TA41

TA39

TA37

ТОР 200 В-16

TA53

TA51

Q12

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

TA42

TA40

TA38

ТОР 200 В-16

TA54

TA52

TA56

Q13

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q14

АУВ

TA57

В защиты СВ
6-10кВ

АT1
Q10

TA43

TA47

В АУВ Q10

В АРНТ АТ1

TA49
В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA55

Q11

TA44

TA50

В АУВ Q11

В АРНТ АТ2 TA48

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA45 TA46

Ш2200 15.013

TV1 TV2

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.522 06.524 (АT1, АT2),

Ш2500 02.234 02.234

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ)  
Схема РУ № 12Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная за-
щита ВЛ 220 кВ 

с одним вы-
ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1

Резервная 
защита 

ВЛ 220 кВ и АУВ
Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 220 кВ  «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ 220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки  220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1

7 Шкаф основных защит автотран-
сформатора 220 кВ «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

8

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора  110-220 кВ  
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

9 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУВ СН

10
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряжения 
ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ  

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 17 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 19

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
5

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 14

1

T1

TA27

TA26

TA25

TA24

ТОР 200 В-16

TA33

TA32

TA34

TA35

Q10

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.526

Ш2500 08.216 08.216

TA31

TA30

TA29

TA28

ТОР 200 В-16

TA37

TA36

TA38

TA39

Q11

В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA41 TA42

ТОР 200 С-16

Q12

АУВ

TA40

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.526

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q8 Q9
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

8 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

9 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ  

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 17 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 19

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
5

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 14

1

TA27

TA26

TA25

TA24

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

TA31

TA30

TA29

TA28В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q8 Q9
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

2 СШ 110-220кВ

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

ТОР 200 В-16

TA33

TA32

TA34

TA35

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q14

TA48

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA37

TA36

TA38

TA39

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA41

TA40

TA42

TA43

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA45

TA44

TA46

TA47

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA49

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

T1

1 СШ 110-220кВ

T2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

8 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

9 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ  

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
5

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 14

1

TA27

TA26

TA25

TA24

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

TA31

TA30

TA29

TA28В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q8 Q9
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

2 СШ 110-220кВ
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

1 СШ 110-220кВ

1 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 TA32

TA33 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA35

TA34

TA36

TA37

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q12
TA45

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA38

TA39В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA41

TA40

TA42

TA43

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA44 TA46

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

8 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 КСЗ 514

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ ШСВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ  

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 18 3 участка, 74 индикатора

19

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 27

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

5

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 16

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14

1

TA27

TA26

TA25

TA24

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

TA31

TA30

TA29

TA28В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q8 Q9
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

2 СШ 110-220кВ

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

1 СШ 110-220кВ

T1 T2

ТОР 200 В-16

TA35

TA34

TA36

TA37

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q14

TA52

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA32

TA33 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA45

TA44

TA46

TA47

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA42

TA43В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA49

TA48

TA50

TA51

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA53

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)  
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

8 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1



89
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В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ  

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 18 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
19

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 110

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
5

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 14

1

TA27

TA26

TA25

TA24

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

TA31

TA30

TA29

TA28В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q8 Q9
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

2 СШ 110-220кВ

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

1 СШ 110-220кВ

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA39

TA38

TA40

TA41

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q10

TA32

TA33

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA34 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q11

TA35

TA36

TA37В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA47

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

TA42

TA44

TA45

Q13

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA46 TA48

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA43В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВТОР 200 В-16

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)  
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

9 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

10 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 КСЗ 514

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ ШСВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ  

110-220 кВ

7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 19 3 участка, 74 индикатора

110

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

ДЗО, МТЗ НН

5

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 16

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14

1

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TA27

TA26

TA25

TA24

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

TA31

TA30

TA29

TA28В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q8 Q9
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

2 СШ 110-220кВ

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

1 СШ 110-220кВ

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA38

TA39 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA41

TA40

TA42

TA43

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q10

TA32

TA33

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA34 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q11

TA35

TA36

TA37В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA51

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13
L1

В защиты 
реактора L2 TA44

TA45В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA47

TA46

TA48

TA49

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA50 TA52

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)   
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ  

110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514»

ТОР 300 КСЗ 514

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ ШСВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.521»

ТОР 300 ДФЗ 541
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных, резервных 
защит и АУВ ВН 
трансформатора

«Ш2600 08.513 06.526»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.526, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ  

110-220 кВ

7

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

11

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 19 3 участка, 74 индикатора

110

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 28

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

5

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО
МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН,
УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 16

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 14

1

TA27

TA26

TA25

TA24

W1

В основные 
защиты Т1

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

TA31

TA30

TA29

TA28В основные 
защиты Т2

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиту шин

Ш2600 08.513 06.526

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q8 Q9
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

2 СШ 110-220кВ
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

1 СШ 110-220кВ

ТОР 200 В-16

TA41

TA40

TA42

TA43

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q16

TA58

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA38

TA39 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA45

TA44

TA46

TA47

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q10

TA32

TA33

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA34 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA51

TA50

TA52

TA53

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA48

TA49В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA55

TA54

TA56

TA57

Q15

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q11

TA35

TA36

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA37В основные 
защиты T2

АУВ

с.ш. 35кВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q17
TA59

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.526,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2500 02.234 02.234

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110/35/6-10 кВ)   
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ  «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит  линий 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5

Шкаф основных, резервных защит и 
АУВ ВН трансформатора
«Ш2600 08 .513 06 .526»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН, 
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, АУВ ВН, 

УРОВ ВН, АПВ ВН, ГЗ 1

6 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

7

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, 

АЧР (4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) 1

8 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.521 06.524

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.514»
ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 13 ШСВ 

220 кВ

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ и АУВ ВН 

«Ш2600 06.521 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 521

ТОР 300 РЗАТ 522

6

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ГЗ, БНН, АУВ, УРОВ,
ТАПВ

1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 521
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.521»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
одним 

выключа-
телем на 
присоеди-
нение 

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.541»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.541»

ТОР 300 КСЗ 501
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.501»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
о в

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5205

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 14

1

1 47 АУВ 
СН 110 кВ

TA26

TA25

TA24

W1

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиту шин
TA29

TA28

TA27В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

TA4

TA3

Q1

TA2

TA1

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA5 В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Ш
26

00
06

.5
10

W2

TA9

TA8

Q2

TA7

TA6

АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

TA10 В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
10

W4

TA19

TA18

Q4

TA17

TA16

TA20В основные 
защиты W4

В резервные 
защиты W4

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q4

Ш2600 00 0Х.5ХХ

W3

TA14

TA13

Q3

TA12

TA11

TA15В основные 
защиты W3

В резервные 
защиты W3

Ш
26

00
06

.5
10

АУВ
Q3

Ш2600 0Х.5ХХ

Q6 Q7
АУВ АУВ

Измерение Измерение Измерение Измерение

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

В защиту 
шин

Q5

Ш
26

00
06

.5
19

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA21

TA23

1 СШ 220кВ

2 СШ 220кВ

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

Q10

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA42

TA41

TA43

Q11

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q12

АУВ

TA44

В защиты СВ
6-10кВ

АT1
Q8

TA30

TA32

В АУВ Q8

В АРНТ АТ1

TA33В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.521 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA40

Q9

TA34

TA37

В АУВ Q9

В АРНТ АТ2
TA36

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.521 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA31 TA35

Ш2200 15.013

TV1 TV2

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519,
Ш2600 06.521 06.524 (АT1, АT2),

Ш2500 02.234 02.234

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.521 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.521 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.521 06.524

 

АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .521»

ТОР 300 ДЗЛ 521 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с одним 
выключателем 
на присоеди-

нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .541»

ТОР 300 ДФЗ 541 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .541»

ТОР 300 НВЧЗ 541 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .501»

ТОР 300 КСЗ 501 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .514»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита 
ВЛ 220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 220 кВ

4

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

5 Шкаф основных защит автотран-
сформатора 220 кВ «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

6

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора 110-220 кВ 
и АУВ ВН  «Ш2600 06 .521 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 521 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, ГЗ, 
БНН, АУВ, УРОВ, ТАПВ 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

7 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ СН 110 кВ

8
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора  
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ ШСВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

ТОР 300 ДФЗ 542
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
Шкаф с двумя комплектами 

АЧР в 14 очередей
«Ш2500 02.234 02.234»

ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 19 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13Н

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

T1

TA16

TA15

ТОР 200 В-16

TA31

TA30

TA32

TA33

Q7

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA22

TA21

ТОР 200 В-16

TA35

TA34

TA36

TA37

Q8

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA39 TA40

ТОР 200 С-16

Q9

АУВ

TA38

В защиты СВ
6-10кВ

Ш2600 08.513 06.527

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

Q5
Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

Ш2200 15.013

TV1 TV2

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
110

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA31

TA30

TA32

TA33

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q11

TA46

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA35

TA34

TA36

TA37

Q8

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q9

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA43

TA42

TA44

TA45

Q10

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q12
TA47

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

T1 T2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ  
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512

ТОР 300 КСЗ 519
Шкаф делительной защиты и 

АУ ШСВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

ТОР 300 ДФЗ 542
Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542
Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 

линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

110-220 кВ

ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 12

Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

1 110 3 участка, 74 индикатора
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Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13Н

ДЗО, МТЗ НН

7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

АРНТ 2 18

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 
централ. (распред.)

3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

1 с.ш. 6-10кВ

TA30

TA31 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA33

TA32

TA34

TA35

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q9
TA42

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA36

TA37В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q8

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA42 TA43

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)  
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 1
Шкаф основных и резервных защит 
реактора  «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA27

TA28

TA29
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA33

TA32

TA34

TA35

Q7

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q11

TA50

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA30

TA31 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA37

TA36

TA38

TA39

Q8

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA43

TA42

TA44

TA45

Q9

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA40

TA41В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA47

TA46

TA48

TA49

Q10

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q12
TA51

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

T1 T2

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5
С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ ШСВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA37

TA36

TA38

TA39

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q7

TA30

TA31

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA32 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q8

TA33

TA34

TA35В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q11
TA45

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

TA40

TA42

TA43

Q10

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA44 TA46

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA41В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВТОР 200 В-16

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 1
2ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .),  

ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
112

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13Н

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ ШСВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA36

TA37 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q7

TA30

TA31

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA32 В основные 
защиты T1

АУВ

TV1 35кВ

Q8

TA33

TA34

TA35В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q11
TA49

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

L1

В защиты 
реактора L2 TA42

TA43В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA45

TA44

TA46

TA47

Q10

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA48 TA50

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

Ш2200 15.013

TV1TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TV1

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВс.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)  
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 1
2ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .),  

ЧАПВ (4 ст .) 1

10

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
112

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13Н

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

1

TA16

TA15 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA22

TA21В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

Q5

Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA25

TA26

TA23 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 10.51Х

TA24 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ ШСВ

TA27

TA28

TA29

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA17

TA18

TA19

TA20

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA39

TA38

TA40

TA41

Q9

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q13

TA56

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA36

TA37 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA43

TA42

TA44

TA45

Q10

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q7

TA30

TA31

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA32 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA49

TA48

TA50

TA51

Q11

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA46

TA47В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA53

TA52

TA54

TA55

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q8

TA33

TA34

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA35В основные 
защиты T2

АУВ

с.ш. 35кВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q14
TA57

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш2200 15.013

TV1 TV2

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX (W1-Wn),
Ш2600 06.510 (W1-Wn),

Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516 (T1, T2),
Ш2500 02.234 02.234

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ)  
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ШСВ 110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 1
2ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .),  

ЧАПВ (4 ст .) 1

10 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ ШСВ 220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 15 ШСВ  

220 кВ

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

8

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
одним 

выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
111

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 13Н

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5207

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 19

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 16

14 ОВ 
220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43
АУВ 

ВН и СН 
110-220 кВ

1

TA15 В резервные 
защиты ВН АТ1 TA20 В резервные 

защиты ВН АТ2

Q5

Сх
ем

а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.

 з
ащ

ит
 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA23

TA24

TA21 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

1 СШ 220кВ

2 СШ 220кВ

ОСШ 220кВ

Ш2600 10.51Х

TA22 Измерение

Q3
АУВ
Q3

В основные 
защиты АТ1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA11

TA12

TA13

TA14
Q6

Защита и 
АУВ СВ

TA25

TA26

TA27
В

 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q4
АУВ
Q4

В основные 
защиты АТ2

Измерение

В защиту 
шин TA16

TA17

TA18

TA19

Ш
26

00
06

.5
16

ТОР 200 В-16

TA37

TA36

Q9

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA40

TA39

TA41

Q10

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q11

АУВ

TA42

В защиты СВ
6-10кВ

АT1
Q7

TA28

TA30

В АУВ Q7

В АРНТ АТ1

TA31В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA38

Q8

TA32

TA35

В АУВ Q8

В АРНТ АТ2
TA34

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA29 TA33

Ш2200 15.013

TV1 TV2

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

В  Ш2600 0X.5XX и Ш2600 06.510 (W1-Wn),
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512, Ш2600 06.516
и Ш2600 06.522 06.524 (АT1, АT2),
Ш2500 02.234 02.234

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

 

АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ) 
Схема РУ № 13Н

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная за-
щита ВЛ 220 кВ 

с одним вы-
ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ 
220 кВ 
и АУВ

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ  ВН и СН 
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ  220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ ШСВ 
220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1  ШСВ 220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7 Шкаф основных защит автотран-
сформатора 220 кВ «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

8

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора  110-220 кВ   
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

9
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора   
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

10 ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1



101

Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин  
с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями

14 – Две рабочие секционированные выключателями и обходная 
 системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями 

102 

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ (ШСВ) 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
210

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

T1

TA15

TA14

ТОР 200 В-16

TA44

TA43

TA45

TA46

Q11

В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В основные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2500 08.216 08.216

TA27

TA26

ТОР 200 В-16

TA48

TA47

TA49

TA50

Q12

В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В основные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

T2

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA52 TA53

ТОР 200 С-16

Q13

АУВ

TA51

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

Ш2600 08.513 06.527

В АРНТ Т2В АРНТ Т1

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA16

TA17

TA18

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA22

TA23

TA24

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA30

TA31

TA28В защиту 
шин

TA29Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA20

TA21

TA19

Ш2600 06.519

Q9
TA38

TA37 TA39

Q10

TA40 TA42

TA41

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2200 15.013

1с.ш. 110-220кВ

3с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

4с.ш. 110-220кВ

TV1 TV2

ОСШ 110-220кВ ОСШ 110-220кВ

Ш2200 15.013

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ 110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
(ШСВ) 110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН, 
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ (ШСВ) 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
210

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 111

Примечание

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA15

TA14 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1

Ш2600 08.513 06.527

TA27

TA26В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

Ш2600 08.513 06.527

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA32

TA33

TA34

TA35

TA36

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA16

TA17

TA18

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA22

TA23

TA24

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA30

TA31

TA28В защиту 
шин

TA29Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA20

TA21

TA19

Ш2600 06.519

Q9
TA38

TA37 TA39

Q10

TA40 TA42

TA41

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2200 15.013

1с.ш. 110-220кВ

3с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

4с.ш. 110-220кВ

TV1 TV2

ОСШ 110-220кВ

ТОР 200 В-16

TA44

TA43

TA45

TA46

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q15

TA58

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 В-16

TA48

TA47

TA49

TA50

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В основные 
защиты Т1 В основные 

защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В основные 
защиты Т2 В основные 

защиты Т2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q16
TA59

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

T1 T2

ОСШ 110-220кВ

Ш2200 15.013

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РАСЩЕПЛЕННОЙ ОБМОТКОЙ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ 110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
(ШСВ) 110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1,
МТЗ НН2, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

11 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ (ШСВ) 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
211

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA15

TA14 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA27

TA26В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA32

TA33

TA34

TA35

TA36

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA16

TA17

TA18

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA22

TA23

TA24

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA30

TA31

TA28В защиту 
шин

TA29Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA20

TA21

TA19

Ш2600 06.519

Q9
TA38

TA37 TA39

Q10

TA40 TA42

TA41

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2200 15.013

1с.ш. 110-220кВ

3с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

4с.ш. 110-220кВ

TV1 TV2

ОСШ 110-220кВ

1 с.ш. 6-10кВ

TA43

TA44 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA46

TA45

TA47

TA48

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q13
TA42

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L2 TA49

TA50В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q12

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA42 TA43

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

T1 T2

В защиты 
реактора L1

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

Ш2200 15.013

ОСШ 110-220кВ

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ) 
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ 110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
(ШСВ) 110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 2

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1



104Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями14 – Две рабочие секционированные выключателями и обходная 
 системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями 

105 

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ (ШСВ) 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
211

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 29

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

TA15

TA14 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA27

TA26В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA32

TA33

TA34

TA35

TA36

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA16

TA17

TA18

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA22

TA23

TA24

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA30

TA31

TA28В защиту 
шин

TA29Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA20

TA21

TA19

Ш2600 06.519

Q9
TA38

TA37 TA39

Q10

TA40 TA42

TA41

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2200 15.013

1с.ш. 110-220кВ

3с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

4с.ш. 110-220кВ

TV1 TV2

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 08.513 06.527 Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA46

TA45

TA47

TA48

Q11

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q15

TA63

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

L1

В защиты 
реактора L1 TA43

TA44 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA50

TA49

TA51

TA52

Q12

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q13

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA53

TA54В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA60

TA59

TA61

TA62

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q16
TA64

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

4 с.ш. 6-10кВ

L2

T1 T2

ОСШ 110-220кВ

Ш2200 15.013

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

 

ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/6-10 кВ)  
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ 110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
(ШСВ) 110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН,
ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО 1

2
ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 2

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ (ШСВ) 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
211

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TA15

TA14 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA27

TA26В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA16

TA17

TA18

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA22

TA23

TA24

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA30

TA31

TA28В защиту 
шин

TA29Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA20

TA21

TA19

Ш2600 06.519

Q9
TA38

TA37 TA39

Q10

TA40 TA42

TA41

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2200 15.013

1с.ш. 110-220кВ

TV1 TV2

ОСШ 110-220кВОСШ 110-220кВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В основные 
защиты Т1

TA50

TA49

TA51

TA52

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

Q11

TA43

TA44

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA45 В основные 
защиты T1

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.016 08.016

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q12

TA46

TA47

TA48В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA58

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

TA53

TA55

TA56

Q14

В АРНТ Т2

Учет

В основные 
защиты Т2

TA57 TA59

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ТОР 200 В-16

TA54В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВТОР 200 В-16

Ш2200 15.013

3с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

4с.ш. 110-220кВ

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
(110-220/35/6-10 кВ)  
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ 
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ 110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
(ШСВ) 110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 1
2ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ 

(4 ст .)

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 2

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ (ШСВ) 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
212

ТОР 200 Т-16
Шкаф основных и резервных 

защит реактора 
«Ш2500 08.215»

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН

1 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

ДЗО, МТЗ НН

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

TA15

TA14 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA27

TA26В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA32

TA33

TA34

TA35

TA36

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA16

TA17

TA18

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA22

TA23

TA24

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA30

TA31

TA28В защиту 
шин

TA29Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA20

TA21

TA19

Ш2600 06.519

Q9
TA38

TA37 TA39

Q10

TA40 TA42

TA41

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2200 15.013

1с.ш. 110-220кВ

3с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

4с.ш. 110-220кВ

TV1 TV2

ОСШ 110-220кВ

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

1 с.ш. 6-10кВ

T1

В защиты 
реактора L1 TA49

TA50 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L1

Ш2600 08.514

Q11

TA43

TA44

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA45 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

Q12

TA46

TA47

TA48В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV1 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV2 6-10кВ

Q15
TA62

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

L1

В защиты 
реактора L2 TA55

TA56В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA58

TA57

TA59

TA60

Q14

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет

В защиты 
реактора L2

Ш2600 08.514

L2

TA61 TA63

В АРНТ Т1 В АРНТ Т2

ОСШ 110-220кВ

Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

с.ш. 35кВ

В защиты 
ввода 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР  
С РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ 110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
(ШСВ) 110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 1
2ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ 

(4 ст .) 1

10

Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН

1 2
Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2500 08 .215»

ТОР 200 Т-16 ДЗО, МТЗ НН

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ (ШСВ) 110-220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

Шкаф защиты и АУВ ввода 
35 кВ, защиты и автоматики 

ТН 35 кВ 
«Ш2500 02.211 02.213»

ТОР 200 В-16

ТОР 200 Н-16
9

МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ 1

ЗПН, ЗМН,
АЧР (4 ст.), ЧАПВ (4 ст.) 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
212

Шкаф основных и резервных 
защит реактора
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 113

Примечание

ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 210

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
СО СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН

(110-220/35/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

Шкаф основных и резервных 
защит трансформатора
«Ш2600 08.513 06.527»

ТОР 300 ДЗТ 513

ТОР 300 РЗТ 526
7

ДЗТ, ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ СН,
МТЗ НН, ТЗНП ВН, ЗП, ЗПО

МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

1
2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН трансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
110-220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 23 АУ ТВ
110-220 кВ

1

1

TA15

TA14 В резервные 
защиты Т1

В АРНТ Т1
TA27

TA26В резервные 
защиты Т2

В АРНТ Т2

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA32

TA33

TA34

TA35

TA36

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты Т1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA16

TA17

TA18

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты Т2

Измерение

В защиту 
шин TA22

TA23

TA24

TA25

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA30

TA31

TA28В защиту 
шин

TA29Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA20

TA21

TA19

Ш2600 06.519

Q9
TA38

TA37 TA39

Q10

TA40 TA42

TA41

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

TV1 TV2

Ш2600 08.513 06.527

Ш2600 08.513 06.527

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

TA54

Q13

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q17

TA69

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

T1

L1

В защиты 
реактора L1 TA49

TA50 В основные 
защиты Т1

ТОР 200 В-16

TA56

TA55

TA57

TA58

Q14

В АРНТ Т1

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

3 с.ш. 6-10кВ

В защиты 
реактора L1 В защиты 

реактора L1

Ш2600 08.514

Q11

TA43

TA44

Учет

В защиты 
ввода 35кВ

TA45 В основные 
защиты T1

АУВ

с.ш. 35кВ

TV1 35кВ

ТОР 200 В-16

TA62

TA61

TA63

TA64

Q15

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

В защиты 
реактора L2 TA59

TA60В основные 
защиты Т2

ТОР 200 В-16

TA66

TA65

TA67

TA68

Q16

В АРНТ Т2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

Учет
Учет

В защиты 
реактора L2 В защиты 

реактора L2

Ш2600 08.514

Q12

TA46

TA47

TA48В основные 
защиты T2

АУВ

TV2 35кВ

T2

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV3 6-10кВ

ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16

TV4 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

TV2 6-10кВ

Q18
TA70

В защиты
и АУВ СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

L2

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

Ш
25

00
02

.2
11

02
.2

13

1с.ш. 110-220кВ

ОСШ 110-220кВОСШ 110-220кВ

3с.ш. 110-220кВ

2с.ш. 110-220кВ

4с.ш. 110-220кВ

Ш2200 15.013 Ш2200 15.013

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527,
Ш2500 02.211 02.213,
Ш2500 08.216 08.216

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.513 06.527, Ш2600 08.514,
Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,

ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516, Ш2500 02.234 02.234

В защиты 
ввода 35кВ

с.ш. 35кВ

 

ТРЕХОБМОТОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СО СДВОЕННЫМ 
РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (110-220/35/6-10 кВ) 
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и АУВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 2 АУ ТВ 110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 110-220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
(ШСВ) 110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7
Шкаф основных и резервных защит 
трансформатора  
«Ш2600 08 .513 06 .527»

ТОР 300 ДЗТ 513 1
2ТОР 300 РЗТ 526 МТЗ ВН, ТЗНП ВН, ГЗ 1

8 Шкаф с двумя комплектами АРН тран-
сформатора  «Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 1

9

Шкаф защиты и АУВ ввода 35 кВ, 
защиты и автоматики ТН 35 кВ 
«Ш2500 02 .211 02 .213»

ТОР 200 В-16 МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ 1

2
ТОР 200 Н-16 ЗПН, ЗМН, АЧР (4 ст .), ЧАПВ 

(4 ст .) 1

10 Шкаф основных и резервных защит 
реактора «Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗО, МТЗ НН1, МТЗ НН2 1 2

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

13 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1



108Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями
14 – Две рабочие секционированные выключателями и обходная 

 системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями 
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 220 кВ

«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 45 СВ и ШСВ

110-220 кВ

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН 

автотрансформатора 
110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

8

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
одним 

выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
211

Шкаф с двумя комплектами 
АЧР в 14 очередей

«Ш2500 02.234 02.234»
ТОР 200 КЧР-16

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность

14 очередей по 2 ст. АЧР,
1 ст. ЧАПВ. 2 112

Примечание

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 14

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5207

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф с двумя комплектами 
АРН автотрансформатора

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 19

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 26

24 ОВ 
220 кВ1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 43
АУВ 

ВН и СН 
110-220 кВ

1

TA14 В резервные 
защиты ВН АТ1 TA25 В резервные 

защиты ВН АТ2

TV3

Q3

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA8

TA9

TA6 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ
Q2

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA30

TA31

TA32

TA33

TA34

TV4

TA7 Измерение

Q5
АУВ
Q5

В основные 
защиты АТ1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
16

В защиту 
шин

TA10

TA11

TA12

TA13

Q7

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

1 TA15

TA16

TA17

Ш2600 06.519

Q6
АУВ
Q6

В основные 
защиты АТ2

Измерение

В защиту 
шин TA21

TA22

TA23

TA24

Ш
26

00
06

.5
16

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

TA28

TA29

TA26В защиту 
шин

TA27Измерение

Защита 
и АУВ
ОВ

Q8

За
щ
ит
а 
и 
А
УВ

 
Ш
С
В

2TA19

TA20

TA18

Ш2600 06.519

Q9
TA36

TA35 TA37

Q10

TA38 TA40

TA39

Ш2600 06.519

Ш2600 06.519

З-та,
АУВ 
СВ1

З-та,
АУВ 
СВ2

Ш2600 10.51Х

В защиту шин

Ш2600 10.51Х

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

1с.ш. 220кВ

3с.ш. 220кВ

2с.ш. 220кВ

4с.ш. 220кВ

TV1 TV2

ОСШ 220кВ

ТОР 200 В-16

TA49

TA48

Q13

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

ТОР 200 В-16

TA52

TA51

TA53

Q14

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q15

АУВ

TA54

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

АT1
Q11

TA41

TA43

В АУВ Q11

В АРНТ АТ1

TA44В основные 
защиты АT1

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

рез. защиты СН АТ1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA50

Q12

TA45

TA48

В АУВ Q12

В АРНТ АТ2
TA47

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA42 TA46

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

рез. защиты СН АТ2

Ш2200 15.013 Ш2200 15.013

ОСШ 220кВ

TV1
6-10кВ

TV2
6-10кВ

Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В  Ш2600 0X.5XX, Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519, Ш2600 06.512,

Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524 ,
Ш2500 02.234 02.234

В  Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.510,
Ш2600 06.519,
Ш2600 06.512,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524 ,
Ш2500 02.234 02.234

 

АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ) 
Схема РУ № 14

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная за-
щита ВЛ 220 кВ 

с одним вы-
ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ 
220 кВ 
и АУВ

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф АУВ 110-220 кВ
«Ш2600 06 .516»

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1 4 АУВ ВН и СН 
110-220 кВ

4 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 ОВ 220 кВ

5 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 4 СВ и ШСВ

110-220 кВ

6

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 2
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

7 Шкаф основных защит автотран-
сформатора 220 кВ «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

8

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН автотрансформатора  110-220 кВ  
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

9
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора   
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» 2

12 Шкаф с двумя комплектами АЧР в 14 
очередей «Ш2500 02 .234 02 .234»

ТОР 200 КЧР-16 14 очередей по 2 ст . АЧР,
1 ст . ЧАПВ 2 1
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АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ) 
Схема РУ № 16

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с двумя 
выключателями 

на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 Резервная защи-

та ВЛ 220 кВ

3 Шкаф АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 АУВ 220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим .1)

5
Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ 
«Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

6

Шкаф резервных защит сторон ВН и СН 
АТ 110-220 кВ «Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

7 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 АУВ  стороны СН

8
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора   
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

9 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

10
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ  
«Ш2200 15 .013»

См . прим .2)

Трансформаторы-шины с полуторным присоединением линий
16 – Трансформаторы – шины с полуторным присоединением линий 

110 

В АРНТ АТ1 В АРНТ АТ2

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН АТ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4

присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 13

Примечания:
1) для РУ ПС с числом линий больше 6 (более 4 присоединений на секцию) рекомендуется применять 
терминалы серии “ТОР 300 ДЗО 501” ( до 8 присоединений на секцию);
2) необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным 
решением.

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.524»

1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
двумя 

выключа-
телями на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 19 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
10

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 27

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 16

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5205

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф с двумя комплектами
АРН автотрансформатора 

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 18

14 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»
2 1

6

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

АУВ 
стороны СН 

АУВ 220 кВ 

См. прим.2)

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W4),
Ш2600 06.516 (Q5, Q6)

В  Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2600 06.522 06.524 (AT2) В Ш2600 0X.5XX и

Ш2600 06.503 (W3),
Ш2600 06.516 (Q4, Q5)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.516 (Q2, Q3)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516 (Q1, Q2)

См. прим.1)

TV6

TA15

Q3

TA14

TA16,17

TA12,13

TA11

TA8 В защиты 
ошиновки АТ2

Q1

TA9,10

Q2

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q2

TA7

TA5,6

В осн. и рез.
защиты W2

W2

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA2
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

TV5

TA33

TA32

TA31

ТОР 200 В-16

TA46

TA45

Q9

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

TA36

TA35

TA34

ТОР 200 В-16

TA49

TA48

TA50

Q10

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q11

АУВ

TA51

В защиты СВ
6-10кВ

АT1
Q7

TA37

TA39

В АУВ Q7

TA40В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA47

Q8

TA41

TA44

В АУВ Q8

TA43

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA38 TA42

2с.ш. 220кВ

В осн. и рез.
защиты W1

В осн. и рез.
защиты W1

В защиты 
ошиновки АТ1

В осн. и рез.
защиты W2

TV2

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W1

TV1

TA28

Q6

TA27

TA29,30

TA25,26

TA24

TA21В защиты 
ошиновки АТ2

Q4

TA22,23

Q5

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q5

TA20

TA18,19

В осн. и рез.
защиты W4

W4

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q6

Ш2600 06.503

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TA4
Измерение

В осн. и рез.
защиты W3

В осн. и рез.
защиты W3

В защиты 
ошиновки АТ1

В осн. и рез.
защиты W4

TV4

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA3
Измерение

W3

TV3

1с.ш. 220кВ

ТОР 200 Н-16

В Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 200 Н-16

В Ш2500 08.216 08.216, ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TV1
6-10кВ

TV2
6-10кВ

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2600 06.522 06.524 (AT1)

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

 

Примечания:
1     для РУ ПС с числом линий больше 6 (более 4 присоединений на секцию) рекомендуется применять терминалы серии 

«ТОР 300 ДЗО 501» ( до 8 присоединений на секцию);
2     необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным решением .
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АВТОТРАНСФОРМАТОР 
С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 16

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W4),
Ш2600 06.516 (Q5, Q6)

В Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2600 06.522 06.524 (AT1)

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

TV6

TA15

Q3

TA14

TA16,17

TA12,13

TA11

TA8 В защиты 
ошиновки АТ2

Q1

TA9,10

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA7

TA5,6

В осн. и рез.
защиты W2

W2
Ш

26
00

06
.5

16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA2
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

TV5

TA33

TA32

TA31

ТОР 200 В-16

TA48

TA47

Q9

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ РТ1

1 с.ш. 6-10кВ

АУВ

Ш2600 08.520

TA36

TA35

TA34

ТОР 200 В-16

TA53

TA52

TA54

Q10

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

2 с.ш. 6-10кВ

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q11

АУВ

TA56

В защиты СВ
6-10кВ

АT1

Q7

TA37

TA40

В АУВ Q7

В АРНТ АТ1
TA39

В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA49

Q8

TA41

TA44

В АУВ Q8

В АРНТ АТ2
TA43

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA38 TA42

2с.ш. 220кВ

В осн. и рез.
защиты W1

В осн. и рез.
защиты W1

В защиты 
ошиновки АТ1

В осн. и рез.
защиты W2

TV2

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W1

TV1

TA28

Q6

TA27

TA29,30

TA25,26

TA24

TA21В защиты 
ошиновки АТ2

Q4

TA22,23

Q5

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

TA20

TA18,19

В осн. и рез.
защиты W4

W4

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TA4
Измерение

В осн. и рез.
защиты W3

В осн. и рез.
защиты W3

В защиты 
ошиновки АТ1

В осн. и рез.
защиты W4

TV4

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA3
Измерение

W3

TV3

1с.ш. 220кВ

РT1

В защиты РТ1

Ш2600 08.514

В защиты РТ1

Ш2500
08.216 08.216

TA55

В АРНТ РТ1

TA57

В АРНТ РТ2

TA45

TA46 В основные 
защиты АТ2

В АРНТ РТ2

В защиты РТ2

Ш2600 08.514

В защиты РТ2

Ш2500
08.216 08.216

TA50

TA51

РT2

Ш2600 06.522 06.524

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

ТОР 200 Н-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2600 06.522 06.524 (AT2)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W3),

Ш2600 06.516 (Q4, Q5)В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.516 (Q2, Q3)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516 (Q1, Q2)

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф основных и резервных 
защит вольтодобавочного 

трансформатора 
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН АТ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4

присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 13

Примечания:
1) для РУ ПС с числом линий больше 6 (более 4 присоединений на секцию) рекомендуется применять 
терминалы серии “ТОР 300 ДЗО 501” ( до 8 присоединений на секцию);
2) необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным 
решением.

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.524»

1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
двумя 

выключа-
телями на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
11

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 27

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5205

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08.216 08.216» ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 29

14 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»
2 1

6

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

АУВ 
стороны СН 

АУВ 220 кВ 

ДЗТ, МТЗ, ГЗ 1 28

См. прим.2)

Защита РТ 

См. прим.1)

АВТОТРАНСФОРМАТОР С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ 
ТРАНСФОРМАТОРОМ (220/110/6-10 кВ)  
Схема РУ № 16

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с двумя 
выключателями 

на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ,  БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 Резервная защи-

та ВЛ 220 кВ

3 Шкаф АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 АУВ 220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим .1)

5
Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ 
«Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

6

Шкаф резервных защит сторон ВН и СН 
АТ 110-220 кВ «Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

7 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 АУВ  стороны СН

8
Шкаф основных и резервных защит 
вольтодобавочного трансформатора 
«Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ, ГЗ
1 2 Защита РТ

9 Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» См . прим .2)

Примечания:
1     для РУ ПС с числом линий больше 6 (более 4 присоединений на секцию) рекомендуется применять терминалы серии 

«ТОР 300 ДЗО 501» ( до 8 присоединений на секцию);
2     необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным решением .
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Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф основных и резервных 
защит вольтодобавочного 

трансформатора 
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН АТ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4

присоединений

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 13

Примечания:
1) для РУ ПС с числом линий больше 6 (более 4 присоединений на секцию) рекомендуется применять 
терминалы серии “ТОР 300 ДЗО 501” ( до 8 присоединений на секцию);
2) необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным 
решением.

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.524»

1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
двумя 

выключа-
телями на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
11

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 27

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И 
СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН 

(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 16

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5205

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08.216 08.216» ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 29

14 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»
2 1

6

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

АУВ 
стороны СН 

В Ш2600 06.516 (Q3, Q6),
Ш2600 06.522 06.524 (AT1)

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

АУВ 220 кВ 

ДЗТ, МТЗ, ГЗ 1 28

См. прим.2)

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

Защита РТ 

TA15

Q3

TA14

TA16,17

TA12,13

TA11

TA8 В защиты 
ошиновки АТ2

Q1

TA9,10

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA7

TA5,6

В осн. и рез.
защиты W2

W2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q3

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 0Х.5ХХ

TA2
Измерение

Ш2600 10.500 10.500

TV5

TA33

TA32

TA31В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1
В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

Ш2600 08.520
АT1

Q7

TA37

TA40

В АУВ Q7

В АРНТ АТ1
TA39

В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

1с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1 TA38

2с.ш. 220кВ

В осн. и рез.
защиты W1

В осн. и рез.
защиты W1

В защиты 
ошиновки АТ1

В осн. и рез.
защиты W2

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W1

TV1

1с.ш. 220кВ

В защиты РТ1 и L1

Ш2600 08.514

TA45

TA46
TV5 6-10кВ

ТОР 200 В-16 Q10

В АРНТ РТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q13

В защиты
и АУВ 

СВ 6-10кВ

3 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

TV2

TA28

Q6

TA27

TA29,30

TA25,26

TA24

TA21В защиты 
ошиновки АТ2

Q4

TA22,23

Q5

Ш
26

00
06

.5
16АУВ

Q5

TA20

TA18,19

В осн. и рез.
защиты W4

W4

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q4

Ш2600 0Х.5ХХ

TA4
Измерение

В осн. и рез.
защиты W3

В осн. и рез.
защиты W3

В защиты 
ошиновки АТ1

В осн. и рез.
защиты W4

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA3
Измерение

W3

TV3 TV4

РT1

L1

TA47Учет

В защиты 
РТ1 и L1

TA48
TA51

TA50

Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ РТ1
В защиты 
РТ1 и L1

TA52

TA53

Q9 ТОР 200 В-16
АУВ

Ш2500 08.216 08.216

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA36

TA35

TA34В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

Ш2600 08.520
Q8

TA41

TA44

В АУВ Q8

В АРНТ АТ2
TA43

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

2с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2 TA42

В защиты РТ2 и L2

Ш2600 08.514

TA55

TA56
TV6 6-10кВ

ТОР 200 В-16 Q12

В АРНТ РТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

TA57Учет

В защиты 
РТ2 и L2

TA58
TA61

TA60

Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ РТ2
В защиты 
РТ2 и L2

TA62

TA63

Q11 ТОР 200 В-16
АУВ

Ш2500 08.216 08.216

TA65

Q14
TA66

В защиты
и АУВ 

СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АT2

РT2

L2

TA49

TA54

TA59

TA64

TV6

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W4),
Ш2600 06.516 (Q5, Q6)

В  Ш2600 06.516 (Q1, Q4),
Ш2600 06.522 06.524 (AT2)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W3),

Ш2600 06.516 (Q4, Q5)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W2),
Ш2600 06.516 (Q2, Q3)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516 (Q1, Q2)

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

См. прим.1)

 

АВТОТРАНСФОРМАТОР С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 
И СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (220/110/6-10 кВ) 
Схема РУ № 16

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с двумя 
выключателями 

на 
присоединение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ  «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий 220 
кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ,  БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ  «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 Резервная защи-

та ВЛ 220 кВ

3 Шкаф АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 АУВ 220 кВ

4
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 2 1 См . прим .1)

5
Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ 
«Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

6

Шкаф резервных защит сторон ВН и СН 
АТ 110-220 кВ «Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

7 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 АУВ  стороны СН

8
Шкаф основных и резервных защит 
вольтодобавочного трансформатора 
«Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ, ГЗ
1 2 Защита РТ

9 Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 2

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» См . прим .2)

Примечания:
1     для РУ ПС с числом линий больше 6 (более 4 присоединений на секцию) рекомендуется применять терминалы серии 

«ТОР 300 ДЗО 501» ( до 8 присоединений на секцию);
2     необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным решением .
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TA48
В АРНТ АТ1 В АРНТ АТ2

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.501 10.501»
ТОР 300 ДЗО 501 ДЗШ 1 и 2 с.ш., УРОВ 

(до 8 присоединений)

Шкаф защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4

присоединений 24 1

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН АТ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗШ 1 и 2 с.ш., УРОВ 

(до 4 присоединений)

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 13

Примечания:
1) необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным 
решением.

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.524»

1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
двумя 

выключа-
телями на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 110 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
11

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 28

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 17

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5206

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф с двумя комплектами
АРН автотрансформатора 

«Ш2500 08.216 08.216»
ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 19

15 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»
2 1

7

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

АУВ 
стороны СН 

АУВ 220 кВ 

См. прим.1)

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W2),

Ш2600 06.516 (Q5, Q6)

TV6

TA14

Q3

TA13

TA15

TA11,12

TA10

TA8 В защиту
шин

Q1

TA9

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA7

TA5,6

В защиты 
ошиновки АТ1

АУВ
Q3

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

Ш2600 10.50Х 10.50Х

TV5

TA42

TA41

TA40

ТОР 200 В-16

TA55

TA54

Q12

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

В Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

АУВ

Ш2600 08.520

Ш2500 08.216 08.216

TA45

TA44

TA43

ТОР 200 В-16

TA58

TA57

TA59

Q13

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

Учет

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ
ТОР 200 С-16

Q14

АУВ

TA60

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

АT1
Q10

TA46
В АУВ Q10

TA49В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA56

Q11

TA50

TA53

В АУВ Q11

TA52

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA47 TA51

2с.ш. 220кВ

В осн. и рез.
защиты W1

В осн. и рез.
защиты W1

В защиту
шин

В защиты 
ошиновки АТ1

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W1

TV1

TA37

Q9

TA36

TA38,39

TA34,35

TA33

TA30В защиту
шин

Q7

TA31,32

Q8

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q8

TA29

TA27,28

В осн. и рез.
защиты W4

W4

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q9

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

TA4
Измерение

В осн. и рез.
защиты W3

В осн. и рез.
защиты W3

В защиту
шин

В осн. и 
рез. защиты W4

TV4

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA3
Измерение

W3

TV3

1с.ш. 220кВ

Ш
26

00
06

.5
16

Ш2600 10.500
TA24

Q6

TA23

TA25,26

TA22

TA21

TA18В защиту
шин

Q4

TA19,20

Q5
Ш

26
00

06
.5

16

АУВ
Q5

TA17

TA16

В осн. и рез.
защиты W2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q6

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q4

В защиты 
ошиновки АТ2

В защиту
шин

В осн. и рез.
защиты W2

Ш2600 06.513

TA2
Измерение

W2

TV2

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиты 
ошиновки АТ2

Ш2600 10.500

В Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

TV1
6-10кВ

TV2
6-10кВ

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2600 06.516 (Q3, Q6, Q9),
Ш2600 06.522 06.524 (AT1)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W4),
Ш2600 06.516 (Q8, Q9)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516 (Q1, Q2)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W3),

Ш2600 06.516
(Q7, Q8)

В  Ш2600 06.516 (Q1, Q4, Q7),
Ш2600 06.522 06.524 (AT2)

 

АВТОТРАНСФОРМАТОР  
(220/110/6-10 кВ)  
Схема РУ № 17

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с двумя 
выключателями 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ,  БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 Резервная защи-

та ВЛ 220 кВ

3 Шкаф АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 АУВ 220 кВ

4 Шкаф защиты ошиновки 220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 1 2

5

Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗШ 1 и 2 с .ш ., УРОВ 
(до 4 присоединений)

2 1
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .501 10 .501»

ТОР 300 ДЗО 501 ДЗШ 1 и 2 с .ш ., УРОВ 
(до 8 присоединений)

6 Шкаф основных защит автотрансфор-
матора 220 кВ   «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

7

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН АТ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

8 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 АУВ  стороны СН

9
Шкаф с двумя комплектами АРН 
автотрансформатора   
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ
2 1

10 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

11 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» См . прим .1)

Примечания:
1     необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным решением .



113

17 – Полуторная схема 

114 

Шкаф основных и резервных 
защит вольтодобавочного 

трансформатора 
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

ДЗТ, МТЗ, ГЗ 1 29 Защита РТ 

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.501 10.501»
ТОР 300 ДЗО 501 ДЗШ 1 и 2 с.ш., УРОВ 

(до 8 присоединений)

Шкаф защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4

присоединений 24 1

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН АТ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗШ 1 и 2 с.ш., УРОВ 

(до 4 присоединений)

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 13

Примечания:
1) необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным 
решением.

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.524»

1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
двумя 

выключа-
телями на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
12

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 28

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ

(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 17

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5206

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08.216 08.216» ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 210

15 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»
2 1

7

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

АУВ 
стороны СН 

АУВ 220 кВ 

См. прим.1)

TV6

TA14

Q3

TA13

TA15

TA11,12

TA10

TA8 В защиту
шин

Q1

TA9

Q2

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q2

TA7

TA5,6

В защиты 
ошиновки АТ1

АУВ
Q3

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q1

Ш2600 10.50Х 10.50Х

TV5

2с.ш. 220кВ

В осн. и рез.
защиты W1

В осн. и рез.
защиты W1

В защиту
шин

В защиты 
ошиновки АТ1

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W1

TV1

TA37

Q9

TA36

TA38,39

TA34,35

TA33

TA30В защиту
шин

Q7

TA31,32

Q8

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q8

TA29

TA27,28

В осн. и рез.
защиты W4

W4

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q9

Ш2600 06.503

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

TA4
Измерение

В осн. и рез.
защиты W3

В осн. и рез.
защиты W3

В защиту
шин

В осн. и 
рез. защиты W4

TV4

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA3
Измерение

W3

TV3

1с.ш. 220кВ

Ш
26

00
 0

6.
51

6

Ш2600 10.500

TA24

Q6

TA23

TA25,26

TA22

TA21

TA18В защиту
шин

Q4

TA19,20

Q5
Ш

26
00

 0
6.

51
6

АУВ
Q5

TA17

TA16

В осн. и рез.
защиты W2

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q6

Ш
26

00
 0

6.
51

6

АУВ
Q4

В защиты 
ошиновки АТ2

В защиту
шин

В осн. и рез.
защиты W2

Ш2600 06.503

TA2
Измерение

W2

TV2

Ш2600 0Х.5ХХ

В защиты 
ошиновки АТ2

Ш2600 10.500

TA42

TA41

TA40

ТОР 200 В-16

TA57

TA56

Q12

В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1

В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ РТ1

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

Ш2600 08.520

TA45

TA44

TA43

ТОР 200 В-16

TA62

TA61

TA63

Q13

В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2

В защиты 
ошиновки АТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

2 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q14

АУВ

TA65

В защиты СВ
6-10кВ

ТОР 200 Н-16

АT1

Q10

TA46

TA49

В АУВ Q10

В АРНТ АТ1
TA48

В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1

TA58

Q11

TA50

TA53

В АУВ Q11

В АРНТ АТ2
TA52

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

с.ш. 110кВ

В резервные 
защиты СН АТ2

АT2

Ш2600 08.520

TA47 TA51

РT1

В защиты РТ1

Ш2600 08.514

В защиты РТ1

Ш2500 08.216 
08.216

TA64

В АРНТ РТ1

TA66

В АРНТ РТ2

TA54

TA55 В основные 
защиты АТ2

В АРНТ РТ2

В защиты РТ2

Ш2600 08.514

В защиты РТ2

Ш2500 08.216 
08.216

TA59

TA60

РT2

Ш2600 06.522 06.524

TV1 6-10кВ TV2 6-10кВ

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16, ТОР 200 С-16

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

В  Ш2600 06.516 (Q3, Q6, Q9),
Ш2600 06.522 06.524 (AT1)

В  Ш2600 06.516 (Q1, Q4, Q7),
Ш2600 06.522 06.524 (AT2)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516 (Q1, Q2)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W2),

Ш2600 06.516 (Q5, Q6)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W3),

Ш2600 06.516
(Q7, Q8)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W4),
Ш2600 06.516 (Q8, Q9)

 

АВТОТРАНСФОРМАТОР С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ 
ТРАНСФОРМАТОРОМ (220/110/6-10 кВ)   
Схема РУ № 17

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с двумя 
выключателями 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ,  БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 Резервная защи-

та ВЛ 220 кВ

3 Шкаф АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 АУВ 220 кВ

4 Шкаф защиты ошиновки 220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 1 2

5

Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗШ 1 и 2 с .ш ., УРОВ 
(до 4 присоединений)

2 1
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .501 10 .501»

ТОР 300 ДЗО 501 ДЗШ 1 и 2 с .ш ., УРОВ 
(до 8 присоединений)

6 Шкаф основных защит автотрансфор-
матора 220 кВ   «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

7

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН АТ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

8 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 АУВ  стороны СН

9
Шкаф основных и резервных защит 
вольтодобавочного трансформатора 
«Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ, ГЗ
1 2 Защита РТ

10 Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 2

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» См . прим .1)

Примечания:
1     необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным решением .
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В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

В Ш2600 08.514, Ш2500 08.216 08.216,
ТОР 200 В-16, ТОР 200 Л-16,

ТОР 200 С-16

Шкаф основных и резервных 
защит вольтодобавочного 

трансформатора 
«Ш2600 08.514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ, ГЗ 1 29 Защита РТ 

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.501 10.501»
ТОР 300 ДЗО 501 ДЗШ 1 и 2 с.ш., УРОВ 

(до 8 присоединений)

Шкаф защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ 

«Ш2600 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4

присоединений 24 1

Шкаф АУВ 110 кВ
«Ш2600 06.516» ТОР 300 АУВ 516

Шкаф резервных защит 
сторон ВН и СН АТ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.522 06.524»

ТОР 300 РЗАТ 522

ТОР 300 РЗАТ 522

Шкаф с двумя комплектами  
защиты ошиновки 220 кВ и 

УРОВ «Ш2600 10.500 10.500»
ТОР 300 ДЗО 500 ДЗШ 1 и 2 с.ш., УРОВ 

(до 4 присоединений)

ТОР 300 АУВ 516

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф АУВ 220 кВ
«Ш2600 06.516» АУВ, УРОВ, ТАПВ 13

Примечания:
1) необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным 
решением.

ТОР 300 ДЗЛ 524
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 05.524»

1

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с 
двумя 

выключа-
телями на 
присоеди-
нение

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 04.544»

ТОР 300 КСЗ 503
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ,ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 220 кВ 

«Ш2600 07.544»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.504»

Резервная 
защита ВЛ 

220 кВ 

Шкаф центральной 
сигнализации 

«Ш2600 15.510»
ТОР 300 БЦС 501 1 111 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 220 кВ

«Ш2200 15.013»
12

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 28

АВТОТРАНСФОРМАТОР 
С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ И 
СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН 

(220/110/6-10 кВ)

Схема РУ 
№ 17

Шкаф основных защит 
автотрансформатора 220 кВ

«Ш2600 08.520»
ТОР 300 ДЗАТ 5206

ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ 
НН, СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск 
ПТ

1 2

Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08.216 08.216» ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 210

15 2

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ 

«Ш2600 06.503»
2 1

7

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ГЗ, БНН 1

ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
УРОВ, БНН 1

2

АУВ 
стороны СН 

АУВ 220 кВ 

См. прим.1)

TA14

Q3

TA13

TA15

TA11,12

TA10

TA8 В защиту
шин

Q1

TA9

Q2

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q2

TA7

TA5,6

В защиты 
ошиновки АТ1

Ш
26

00
06

.5
16

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q1

TV5

TA42

TA41

TA40В основные 
защиты АТ1

В резервные 
защиты ВН АТ1
В защиты 
ошиновки АТ1

В основные 
защиты АТ1

Ш2600 08.520
АT1

Q10

TA46

TA49

В АУВ Q10

В АРНТ АТ1
TA48

В основные 
защиты АT1

TV1 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

1с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ1 TA47

2с.ш. 220кВ

В осн. и рез.
защиты W1

В осн. и рез.
защиты W1

В защиту 
шин

В защиту 
ошиновки АТ1

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA1
Измерение

W1

TV1

1с.ш. 220кВ

В защиты РТ1 и L1

Ш2600 08.514

TA54

TA55
TV5 6-10кВ

ТОР 200 В-16 Q13

В АРНТ РТ1

В защиты 
ввода 6-10кВ

ТОР 200 Н-16

1 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16

АУВ

TV1 6-10кВ

ТОР 200 С-16

Q16

В защиты
и АУВ 

СВ 6-10кВ

3 с.ш. 6-10кВ

ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Н-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Л-16 ТОР 200 Н-16

2 с.ш. 6-10кВ
4 с.ш. 6-10кВ

TA37

Q9

TA36

TA38,39

TA34,35

TA33

TA30В защиту
шин

Q7

TA31,32

Q8

Ш
26

00
06

.5
16АУВ

Q8

TA29

TA27,28

В осн. и рез.
защиты W4

W4

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q9

Ш2600 06.503

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q7

Ш2600 0Х.5ХХ

TA4
Измерение

В осн. и рез.
защиты W3

В осн. и рез.
защиты W3

В защиту
шин

В осн. и рез.
защиты W4

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA3
Измерение

W3

TV3 TV4

РT1

L1

TA56Учет

В защиты 
РТ1 и L1

TA57
TA60

TA59

Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ РТ1
В защиты 
РТ1 и L1

TA61

TA62

Q12 ТОР 200 В-16
АУВ

Ш2500 08.216 08.216

TV3 6-10кВ TV4 6-10кВ TV2 6-10кВ

TA45

TA44

TA43В основные 
защиты АТ2

В резервные 
защиты ВН АТ2
В защиты 
ошиновки АТ2

В основные 
защиты АТ2

Ш2600 08.520
Q11

TA50

TA53

В АУВ Q11

В АРНТ АТ2
TA52

В основные 
защиты АT2

TV2 110кВ

Ш2600 06.516
АУВ

2с.ш. 110кВ

Ш2600 06.522 06.524

В резервные 
защиты СН АТ2 TA51

В защиты РТ2 и L2

Ш2600 08.514

TA64

TA65
TV6 6-10кВ

ТОР 200 В-16 Q15

В АРНТ РТ2

В защиты 
ввода 6-10кВ

АУВ

TA66Учет

В защиты 
РТ2 и L2

TA67
TA70

TA69

Учет

В защиты 
ввода 6-10кВ

В АРНТ РТ2
В защиты 
РТ2 и L2

TA71

TA72

Q14 ТОР 200 В-16
АУВ

Ш2500 08.216 08.216

TA74

Q17
TA75

В защиты
и АУВ 

СВ 6-10кВ

ТОР 200 С-16

АT2

РT2

L2

TA58

TA63

TA68

TA73

TV6
АУВ
Q3

TA24

Q6

TA23

TA25,26

TA22

TA18В защиту
шин

Q4

TA19,20

Q5

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q5

TA17

TA16

В защиты 
ошиновки АТ2

Ш
26

00
06

.5
16

Ш
26

00
06

.5
16

АУВ
Q4

В защиту 
шин

Ш2600 06.503

Ш2600 0Х.5ХХ

TA2
Измерение

W2

TV2

АУВ
Q6

В осн. и рез.
защиты W2

В защиты 
ошиновки АТ2

В осн. и рез.
защиты W2

TA21

Ш2600 10.500

Ш2600 10.50Х 10.50Х

Ш2600 10.500

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W2),

Ш2600 06.516 (Q5, Q6)

В  Ш2600 06.516 (Q3, Q6, Q9),
Ш2600 06.522 06.524 (AT1)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W4),
Ш2600 06.516 (Q8, Q9)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W3),

Ш2600 06.516
(Q7, Q8)

В Ш2600 06.516 (Q1, Q4, Q7),
Ш2600 06.522 06.524 (AT2)

В Ш2600 0X.5XX и
Ш2600 06.503 (W1),

Ш2600 06.516 (Q1, Q2)

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

Ш2600 08.520,
Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,

Ш2600 06.522 06.524

В Ш2500 08.216 08.216,
Ш2600 06.516,
Ш2600 06.522 06.524

АВТОТРАНСФОРМАТОР С ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 
И СДВОЕННЫМ РЕАКТОРОМ НА СТОРОНЕ НН (220/110/6-10 кВ) 
Схема РУ № 17

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 05 .524»

ТОР 300 ДЗЛ 524 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1 Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ 

220 кВ с двумя 
выключателями 

на присоеди-
нение

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 04 .544»

ТОР 300 ДФЗ 544 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
220 кВ «Ш2600 07 .544»

ТОР 300 НВЧЗ 544 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06 .504»

ТОР 300 КСЗ 504 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ,  БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2 Шкаф ступенчатых защит 
линий 220 кВ «Ш2600 06 .503»

ТОР 300 КСЗ 503 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1 Резервная защи-

та ВЛ 220 кВ

3 Шкаф АУВ 220 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 АУВ 220 кВ

4 Шкаф защиты ошиновки 220 кВ и 
УРОВ «Ш2600 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗО, УРОВ до 4 
присоединений 1 2

5

Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .500 10 .500»

ТОР 300 ДЗО 500 ДЗШ 1 и 2 с .ш ., УРОВ 
(до 4 присоединений)

2 1
Шкаф с двумя комплектами  защиты 
ошиновки 220 кВ и УРОВ  
«Ш2600 10 .501 10 .501»

ТОР 300 ДЗО 501 ДЗШ 1 и 2 с .ш ., УРОВ 
(до 8 присоединений)

6 Шкаф основных защит автотрансфор-
матора 220 кВ   «Ш2600 08 .520»

ТОР 300 ДЗАТ 520 ДЗАТ, ГЗ, УРОВ СН, МТЗ НН, 
СЗЗ НН, ЗП, ЗПО, пуск ПТ 1 2

7

Шкаф резервных защит сторон ВН и 
СН АТ 110-220 кВ 
«Ш2600 06 .522 06 .524»

ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ГЗ, БНН 1

2
ТОР 300 РЗАТ 522 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 

УРОВ, БНН 1

8 Шкаф АУВ 110 кВ «Ш2600 06 .516» ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 2 АУВ  стороны СН

9
Шкаф основных и резервных защит 
вольтодобавочного трансформатора 
«Ш2600 08 .514»

ТОР 300 ДЗТ 513 ДЗТ, МТЗ, ГЗ
1 2 Защита РТ

10 Шкаф АРН АТ и АРН РТ
«Ш2500 08 .216 08 .216»

ТОР 200 Р-16 АРНТ 2 2

11 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

12 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 220 кВ «Ш2200 15 .013» См . прим .1)

Примечания:
1     необходимость применения шкафов организации цепей ТН и их количество определяется проектным решением
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 6-10 кВ 
Схема РУ 6-10 кВ

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов Примечание

1

Терминал защиты и автоматики 
рабочего ввода 6-35 кВ

ТОР 200 В 22/62 1) 2) МТЗ, ТНЗНП, ЗОП, МТЗ по U, ЗПП, ЗДЗ, УРОВ, 
АПВ, МКРВ Зависит 

от числа 
рабочих 
вводов

Для выключателей 
рабочего ввода 

6-10 кВ
ТОР 200 В 29/691) 2) МТЗ, ТНЗНП, ЗОП, МТЗ по U, ЗМН, ЗПП, ЗДЗ, 

УРОВ, КС, АПВ, МКРВ
Для сетей 

собственных нужд 
электростанций

Терминал напр . токовых защит и 
авт-ки присоед . 6-35 кВ

ТЭМП 2501-5 1) 2) МТЗ (напр/ненапр), ТНЗНП/ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ

2

Терминал защиты и автоматики 
отходящих линий 6-35 кВ

ТОР 200 Л 
22/12/32/62 1) 2)

Напр . МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЗПН, ЛЗШ, АУВ, УРОВ, 
АПВ, ОМП

Зависит 
от числа 

присоеди-
нений

КЛ, ВЛ, линия к 
ТСН, линия к БСКТерминал напр . токовых защит и 

авт-ки присоед . 6-35 кВ
ТЭМП 2501-5 1) 2) МТЗ (напр/ненапр), ТНЗНП/ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 

АУВ, УРОВ, АПВ

3

Терминал защиты и автоматики 
секционного выключателя 
(резервного ввода) 6-10 кВ

ТОР 200 С 22 1) 2) Напр . МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ, УРОВ, АВР

Зависит от 
числа сек-
ций шин

Для СВ или 
резервного ввода 

6-10 кВ
ВТОР 200 С 29 1) 2) ДЗ, МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ, УРОВ, АВР Для сетей 

собственных нужд 
электростанций

Терминал напр . токовых защит и 
авт-ки присоед . 6-10 кВ

ТЭМП 2501-5 1) 2) МТЗ (напр/ненапр), ТНЗНП/ТЗНП, ЗМН, ЛЗШ, 
АУВ, УРОВ, АПВ

ПС с переменным 
опер . током

4

Терминал защиты и автоматики ТН 
6-10 кВ

ТОР 200 Н 43 1) 2) ЗПН, ЗМН, ЗНОП, АЧР(4 ст .), ЧАПВ (4 ст .) ПС с постоянным 
опер . током

Терминал защит по напряжению ТЭМП 2501-6 1) 2) ЗПН, ЗМН ПС с переменным 
опер . током

5
Терминал защит и автоматики 
понижающих двухобм . тр-ров

ТОР 200 Т 72 1) 2) ДТЗ, ДТО, МТЗ ВН и НН, ЗОП, ТЗНП, ЗДЗ, УРОВ, 
технологическая защита, АУВ, АПВ

Зависит от 
числа Т

Для тр-ров  
P≤40 МВА

6

Терминал защиты и автоматики 
двигателей 6-10 кВ

ТОР 200 Д 22 1) 2) З-та от перегрузки, от потери НГ, ЗАХ, з-та 
пуск . реж ., МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ, УРОВ, 
АПВ, АВР

Зависит от 
числа двига-

телей

Для СД и АД  
P≤5 МВт

ТОР 200 Д 52 1) 2) Диф . з-та, з-та от перегрузки, от потери НГ, от закли-
нивания ротора, ЗАХ, з-та пусковых режимов, МТЗ, 
ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ, УРОВ, АПВ, АВР

Для СД и АД  
P≤5 МВт

ТОР 200 Д 59 1) 2) Комплект защит и автоматики на каждую 
скорость: з-та от перегрузки, з-та пуск . реж ., МТЗ, 
ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ, УРОВ, ЗДЗ

Двухскоростной 
двигатель

7
Контроллер частотной разгрузки ТОР 200 КЧР 23 1) 2) 3) 14/21 очередей, по 2 ступени АЧР и 1 ступень 

ЧАПВ, ЗМН
Зависит от 
числа сек-
ций шин

Индивидуальная 
АЧР

8 Терминал быстродействующего АВР 
6-10 кВ

ТОР 300 БАВР 1) Контроль напряжения, тока и
угла на секции шин, БАВР, ВНР, УРОВ, АУВ 1

9 Терминал АРНТ ТОР 200 Р 63 1) 2) Ручное/автоматическое рег . U двухобм ., трехобм ., 
с «расщепл .» обмоток тр-ра и автотр-ра

Зависит от 
числа Т/АТ

10 Блок центральной сигнализации ТОР 200 БЦС 1) 2 участка сигнализации, 34 индикатора 1

11 Устройство направленной импульсной 
защиты ВЛ и КЛ сетей 6-35 кВ

ТОР 110-ИЗН 1) 2) Сигнализация и отключение ОЗЗ
Зависит 
от числа 

линий12
Комплектное реле определения места 
повреждения линий 6-750 кВ

ТОР 100-ЛОК 1) 2) ОМП Для воздушных 
и кабельно-

воздушных линий

13
Терминал автоматики ограничения 
снижения напряжения и частоты

ТОР 200 АНЧ 1) 2) 4 очереди разгрузки по U и F, 2 ступени АЧР  
и 1 ступень ЧАПВ, блокировка АОСН,  
блокировка АЧР

1

14 Терминал автоматической синхрони-
зации синхронного генератора ТОР

ТОР 200 АС 1) 2) Автоматическая синхронизация 1

Примечания:
1     для подстанций с интеграцией РЗА в АСУ ТП с использованием МЭК 61850 рекомендуется применять терминалы 

серии ТОР 200-16 и ТОР 300 БАВР . Для устройств серии ТЭМП 2501, ТОР 100 и ТОР 110-ИЗН потребуется специальный 
преобразователь;

2     для простых, необслуживаемых объектов с негарантированным переменным опертоком рекомендуется применять 
БПК-02 со встроенной схемой накопительного конденсатора и питанием от токовых измерительных цепей;

3     ТОР 200 КЧР-16 по цепям напряжения следует подключать к ТН высшего напряжения, при отсутствии ТН ВН возможно 
подключение к ТН НН .

ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ ТОР 

116 

ТОР 200 Р 63 1) 2)Терминал АРНТ

ТОР 200 АНЧ 1) 2)
Терминал автоматики 
ограничения снижения 
напряжения и частоты

ТОР 200 АС 1) 2)
Терминал автоматической 
синхронизации синхронного 

генератора

ТОР 200 Т 72 1) 2)Терминал защит и автоматики 
понижающих двухобм. тр-ров

За
ви
си
т 
от

 
чи
сл
а 
Т/
А
Т

Ручное/автоматическое рег. U двухобм.,
трехобм., с «расщепл.» обмоток тр-ра и 

автотр-ра

ТОР 100-ЛОК 1) 2)
Комплектное реле 
определения места 

повреждения линий 6-750 кВ

ТОР 110-ИЗН 1) 2)
Устройство направленной 
импульсной защиты ВЛ и КЛ 

сетей 6-35 кВ

Блок центральной 
сигнализации

ТОР 200 БЦС 1) 2 участка сигнализации,
34 индикатора

ТОР 300 БАВР 1)
Терминал 

быстродействующего АВР
6-10 кВ

ТОР 200 КЧР 23 1) 2) 3)Контроллер частотной 
разгрузки

Двухскоростной 
двигательТОР 200 Д 59 1) 2)

Для СД и АД 
P≥5МВтТОР 200 Д 52 1) 2)

Для СД и АД 
P≤5МВтТОР 200 Д 22 1) 2)

Терминал защиты и 
автоматики двигателей 6-10 кВ

КЛ, ВЛ, 
линия к ТСН, 
линия к БСК

Для сетей 
собственных нужд 
электростанций

Для выключателей 
рабочего ввода 

6-10кВ

Для СВ или 
резервного ввода 

6-10кВ
Для сетей 

собственных нужд 
электростанций

ПС с переменным 
опер. током

ПС с переменным 
опер. током

ПС с постоянным 
опер. током

Терминал защит по 
напряжению 

Терминал защиты и 
автоматики ТН 6-10 кВ ТОР 200 Н 43 1) 2)

ТЭМП 2501-6 1) 2)

Терминал напр. токовых защит 
и авт-ки присоед. 6-10 кВ ТЭМП 2501-5 1) 2)

ТОР 200 С 22 1) 2)Терминал защиты и 
автоматики секционного 
выключателя (резервного 

ввода) 6-10 кВ ТОР 200 С 29 1) 2)

Терминал напр. токовых защит 
и авт-ки присоед. 6-35 кВ

ТЭМП 2501-5 1) 2)

Терминал защиты и 
автоматики отходящих линий 

6-35 кВ

ТОР 200 Л 22/12/
32/62 1) 2)

ТОР 200 В 29/69 1) 2)

Терминал защиты и 
автоматики рабочего ввода 

6-35 кВ

Терминал напр. токовых защит 
и авт-ки присоед. 6-35 кВ

ТОР 200 В 22/62 1) 2)

ТЭМП 2501-5 1) 2)

ТОР 200 Н-16

TV1

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
6-35 кВ

РУ 
6-35 кВ

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№

Ко
л-
во

 
те
рм

ин
ал
ов

 

Наименование терминала Тип терминала Функциональность Примечание

1

МТЗ, ТНЗНП, ЗОП, МТЗ по U, ЗПП, ЗДЗ,
УРОВ, АПВ, МКРВ

МТЗ(напр/ненапр), ТНЗНП/ТЗНП, ЗМН,
ЛЗШ, АУВ, УРОВ, АПВ

2

Напр. МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЗПН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ, ОМП

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 
пр
ис
ое
ди
не
ни
й

Примечания:
1) для подстанций с интеграцией РЗА в АСУ ТП с использованием МЭК 61850 рекомендуется применять терминалы серии ТОР 200-16 и ТОР 300 БАВР.
Для устройств серии ТЭМП 2501, ТОР 100 и ТОР 110-ИЗН потребуется специальный преобразователь;
2) для простых, необслуживаемых объектов с негарантированным переменным опертоком рекомендуется применять БПК-02 со встроенной схемой 
накопительного конденсатора и питанием от токовых измерительных цепей;
3) ТОР 200 КЧР-16 по цепям напряжения следует подключать к ТН высшего напряжения, при отсутствии ТН ВН возможно подключение к ТН НН.

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 
ра
бо
чи
х 
вв
од
ов

ДЗ, МТЗ, ТНЗНП, ЗОП, МТЗ по U, ЗМН,
ЗПП, ЗДЗ, УРОВ, КС, АПВ, МКРВ

МТЗ(напр/ненапр), ТНЗНП/ТЗНП, ЗМН,
ЛЗШ, АУВ, УРОВ, АПВ

Напр. МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР

ДЗ, МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АВР

МТЗ(напр/ненапр), ТНЗНП/ТЗНП, ЗМН,
ЛЗШ, АУВ, УРОВ, АПВ

3

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 с
ек
ци
й 
ш
ин

4

ЗПН, ЗМН, ЗНОП,
АЧР(4 ст.), ЧАПВ (4 ст.)

ЗПН, ЗМН

З-та от перегрузки, от потери НГ, ЗАХ, з-
та пуск. реж., МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ,
АУВ, УРОВ, АПВ, АВР

Диф. з-та, з-та от перегрузки, от потери 
НГ, от заклинивания ротора, ЗАХ, з-та 
пусковых режимов, МТЗ, ТНЗНП, ЗМН,
ЛЗШ, АУВ, УРОВ, АПВ, АВР

Комплект защит и автоматики на каждую 
скорость: З-та от перегрузки, з-та пуск.
реж., МТЗ, ТНЗНП, ЗМН, ЛЗШ, АУВ,
УРОВ, ЗДЗ

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 д
ви
га
те
ле
й

6

7
14/21 очередей, по 2 ступени АЧР и
1 ступень ЧАПВ, ЗМН Индивидуальная 

АЧР

8

За
ви
си
т 
от

 
чи
сл
а 
се
кц
ий

 
ш
ин

Контроль напряжения, тока и угла на 
секции шин, БАВР, ВНР, УРОВ, АУВ

9

1

1

13

12 Сигнализация и отключение ОЗЗ

ОМП

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 
ли
ни
й

11

Q1

T1

TA1В защиты 
ввода Т1

ТОР 200 В-16

1 с.ш. 6-35 кВ

Q3

АУВ

TA7

TA5

TA6
В защиты 
и АУВ СВ

ТОР 200 С-16

В защиту
1с.ш.

Q2

T2

TA3

TA4

2 с.ш. 6-35 кВ

В защиты 
ввода Т2

ТОР 200 В-16
АУВ

Q4

TA8

ТОР 200 Л-16
АУВ

В защиты 
линии W1

W1

Q5

TA10

ТСН1

ТОР 200 Л-16

В защиты 
линии к ТСН1

Q6
АУВ

TV2

TA11

АУВ

В защиты 
линии к W2

ТОР 200 Л-16 Q7ТОР 200 Л-16
АУВ

В защиты 
линии к ТСН2

БСК

TA9

ТОР 100-ЛОК

В ТОР 100-ЛОК

ТОР 110-ИЗН

TA12
В ТОР 110-ИЗН

TA13

ТСН2

TV1

Q1

T1

TA1В защиты 
ввода

ТОР 200 В-16
TA2

1 с.ш. 6-35 кВ

Q3

АУВ TA5

В защиты 
и АУВ СВ

ТОР 200 С-16

Q2

T2

TA3

TA4

2 с.ш. 6-35 кВ

В защиты 
ввода

ТОР 200 В-16
АУВ

Q4

TA6

ТОР 200 Л-16
АУВ

В защиты 
линии W1

W1

ТОР 200 БЦС-16

Q5

TA7

Q7

TV2

TA9

АУВ

В защиты 
двигателя

ТОР 200 Д-16 Q8ТОР 200 Л-16
АУВ

В защиты 
линии к БСК TA10

Для воздушных и 
кабельно-воздушных 

линий

ТОР 200 В-16,
ТОР 200 С-16,
ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 Р-16,
ТОР 200 Т-16,
ТОР 100-ЛОК

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16,
ТОР 200 Р-16,
ТОР 200 Т-16,
ТОР 110-ИЗН

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16,
ТОР 200 Р-16,
ТОР 200 Т-16,
ТОР 300 БАВР

ТОР 200 АНЧ-16ТОР 200 КЧР-16 3)

ТОР 200 Н-16

ТОР 200 В-16,
ТОР 200 Л-16,
ТОР 200 С-16,
ТОР 200 Р-16,
ТОР 300 БАВР М

TA12
М

Q6

TA8

ТОР 200 Д-16

АУВ АУВ

В защиты 
двигателя

W2

ТОР 300 БАВР В устройство
БАВР

В устройство
БАВР

Откл./Вкл. Откл./Вкл.
Вкл./Откл.

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Р-16

ТОР 200 Т-16ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Р-16

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

ТОР 200 Т-16

ТОР 200 Р-16

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

РПН РПН 

В устройство 
АРНТ

ТОР 200 Р-16

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

В устройство 
АРНТ

РПН РПН 

ДТЗ, ДТО, МТЗ ВН и НН, ЗОП, ТЗНП,
ЗДЗ, УРОВ, технологическая защита,
АУВ, АПВ

Для тр-ров 
P≤40МВА

За
ви
си
т 
от

 
чи
сл
а 
Т

В устройство 
защиты тр-ра

В устройство 
защиты тр-ра

АУВ

В устройство 
защиты тр-ра

В устройство 
защиты тр-ра

АУВ

АУВАУВ

В устройство 
защиты тр-ра

В устройство 
защиты тр-ра

В устройство 
защиты тр-ра

В устройство 
защиты тр-ра

14

15

5

4 очереди разгрузки по U и F, 2 ступени 
АЧР и 1 ступень ЧАПВ, блокировка  
АОСН, блокировка АЧР

Автоматическая синхронизация

1

1

ТОР 200 БЦС-16

Защита и автоматика оборудования среднего напряжения
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Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 14 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 17 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОРУШР

Шкаф основных, резервных 
защит УШР и АУВ

«Ш2600 08.550 06.528»

ТОР 300 УШР 550

ТОР 300 РЗТ 528

6

ДТЗ ВН, ПДТЗ ВН, ДТЗ НН,
ГЗ, МТЗ ВН, МТЗ НН1, МТЗ 
НН2, МТЗ НН3, МТЗ ОУ,
ТЗНП ВН, ТЗНП ВН нейтр.,
ТЗОП, УРОВ ВН, УРОВ НН,
АОСН ВН, СЗЗ НН, ТЗ, ЗП,
РТ ПО
МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, УРОВ,
ЗМН, ЗП, БНН, АПВ, АУВ 1

1
1

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1

Ш2200 15.013

TV1

Q3
Защита 
и АУВ
ОВ TA13

TA14

TA11В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

TV2

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.510,
Ш2600 06.512,
Ш2600 06.519,

Ш2600 08.550 06.528

ОСШ 110-220кВ

TA12Измерение

Q4

Защита и 
АУВ ШСВ

TA16

TA15

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519Q5
АУВ

Измерение

В защиту 
шинTA18

TA21

В резервные 
защиты УШР

TA19

TA20

В основные 
защиты УШР

TA17 С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Ш2600 10.51Х

СО

КО

ОУ

TA22

TA23

TA24

TA25 TМПо

ПП1

TA26

Q6

TV1 6-10кВ

TA28

TA29

Ш2600 08.550 06.528

ТОР 200 Л-16

Защита и 
АУВ Q6

TМПр

ПП2

Q7

TA30

ТОР 200 Л-16

Защита и 
АУВ Q7

с.ш. 6-10 кВ с.ш. 6-10 кВ

TV2 6-10кВ

В основные 
защиты УШР

TA27

В основные 
защиты УШР

В основные 
защиты УШР

В основные защиты УШР

В Ш2600
08.550 06.528,
ТОР 200 Л-16

В ТОР 200 Л-16УШР

 

УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР  
УШР

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 
с одним вы-

ключателем на 
присоединение 

и переводом 
на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит  линий и 
АУВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6

Шкаф основных, резервных защит 
УШР и АУВ «Ш2600 08 .550 06 .528»

ТОР 300 УШР 550 ДТЗ ВН, ПДТЗ ВН, ДТЗ НН, ГЗ, 
МТЗ ВН, МТЗ НН1, МТЗ НН2, 
МТЗ НН3, МТЗ ОУ, ТЗНП ВН, 
ТЗНП ВН нейтр ., ТЗОП, УРОВ 
ВН, УРОВ НН, АОСН ВН, СЗЗ 
НН, ТЗ, ЗП, РТ ПО

1
1

ТОР 300 РЗТ 528 МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, УРОВ, ЗМН, 
ЗП, БНН, АПВ, АУВ 1

7 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

8
Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ  
«Ш2200 15 .013»

1

Защита управляемого шунтирующего реактора
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Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУ ОВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.512»
ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,

АУВ, УРОВ, ТАПВ

ТОР 300 КСЗ 519

За
ви
си
т 
от

 ч
ис
ла

 п
ри
со
ед
ин
ен
ий

Шкаф делительной защиты и 
АУ СВ 110-220 кВ
«Ш2600 06.519»

ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 14 СВ 

110-220 кВ

ТОР 300 АУВ 516

ТОР 300 ДЗЛ 522
ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 05.522»

1

АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

Основная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
с одним 
выключа-
телем на 
присоеди-
нение и 

переводом 
на ОВ

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 04.542»

ТОР 300 КСЗ 510
ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий и АУВ 110-220 кВ 

«Ш2600 06.510»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ,
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ 
линий 110-220 кВ 
«Ш2600 07.542»

ТОР 300 КСЗ 502
ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО,
МТЗ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН,
ОМП

Шкаф ступенчатых защит 
линий 110-220 кВ с функцией 

ВЧБ ДЗ и ТНЗНП 
«Ш2600 06.502»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,
ТО/ТУ,УРОВ, БНН, ОМП 1Шкаф ступенчатых защит 

линий и АУВ 110-220 кВ 
«Ш2600 06.514 06.516»

2
Резервная 
защита ВЛ 
110-220 кВ 
и АУВ

Шкаф центральной 
сигнализации «Ш2600 15.510» ТОР 300 БЦС 501 1 17 3 участка, 74 индикатора

Шкаф организации цепей 
напряжения ТН 110-220 кВ

«Ш2200 15.013»
18

Спецификация оборудования РЗА и ПА  

№ Ко
л.

те
рм
ин
ал
ов

 
Ко
л.

ш
ка
ф
ов

 

Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Примечание

БАТАРЕЯ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВБСК

Шкаф основных, резервных 
защит БСК и АУВ

«Ш2600 08.555 06.528»

ТОР 300 БСК 555

ТОР 300 РЗТ 528

6

ДТЗ БСК, МТЗ , ТЗНП ВН,
ТЗНП, ТЗНП нейтр., ТЗОП,
НбЗ, УРОВ, ЗП

МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, УРОВ,
ЗМН, ЗП, ЗПН, БНН, АПВ,
АУВ

1

1

1

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 24 присоединений

«Ш2600 10.515»
ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)

Шкаф защиты шин и УРОВ 
до 18 присоединений

«Ш2600 10.513»
ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ 

централ. (распред.)
3 15

13 ОВ 
110-220 кВ1

1
Ш2200 15.013

TV1

Q4

С
хе
м
а 
пе
ре
во
да

 
ос
н.
за
щ
ит

 н
а 
О
В

Ш
26

00
06

.5
12

Защита 
и АУВ
ОВ

TA20

TA21

TA18 В защиту 
шин

W1

Q1
АУВ

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W1

В резервные 
защиты W1

Измерение

Ш
26

00
06

.5
10

В защиту 
шин

W2

Q2
АУВ

Ш2600 0Х.5ХХ

В основные 
защиты W2

В резервные 
защиты W2

Измерение

В защиту 
шин

Ш
26

00
06

.5
10

TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

TA10

TV2

1 СШ 110-220кВ

2 СШ 110-220кВ

В Ш2600 0X.5XX,
Ш2600 06.510,
Ш2600 06.512,
Ш2600 06.519,

Ш2600 08.550 06.528

ОСШ 110-220кВ

TA19 Измерение

Q5

Защита и 
АУВ ШСВ

TA22

TA23

TA24

В
 з
ащ

ит
у 
ш
ин

Ш2600 06.519 Q3
АУВ

Измерение

В защиту 
шин TA11

TA14

В резервные 
защиты БСК TA12

TA13В основные 
защиты БСК

Ш2600 08.555 06.528

TA15

TA16

TA17

В основные 
защиты БСК

В основные 
защиты БСК

БСК

В основные 
защиты БСК

Ш2600 10.51Х

Шкаф ЦС:
Ш2600 15.510

 

 

 

БАТАРЕЯ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ  
БСК

Спецификация оборудования РЗА и ПА

№ Наименование шкафа/
терминала Тип терминала Функциональность Кол.

терминалов
Кол.

шкафов Примечание

1

Шкаф ДЗЛ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 05 .522»

ТОР 300 ДЗЛ 522 ДЗЛ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
АРПТ, ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

1

Зависит 
от числа 
присое-
динений

Основная 
защита ВЛ  
110-220 кВ 

с одним 
выключа- 
телем на 

присоединение 
и переводом 

на ОВ

Шкаф ДФЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 04 .542»

ТОР 300 ДФЗ 542 ДФЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф НВЧЗ с функцией КСЗ линий 
110-220 кВ «Ш2600 07 .542»

ТОР 300 НВЧЗ 542 НВЧЗ, ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

Шкаф ступенчатых защит линий  
110-220 кВ с функцией ВЧБ ДЗ и 
ТНЗНП «Ш2600 06 .502»

ТОР 300 КСЗ 502 ДЗ и ТНЗНП с ВЧБ, ТО, МТЗ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП

2

Шкаф ступенчатых защит линий и 
АУВ 110-220 кВ «Ш2600 06 .510»

ТОР 300 КСЗ 510 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ,  
АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН, ОМП 1 Резервная 

защита ВЛ  
110-220 кВ 

и АУВ

Шкаф ступенчатых защит  
линий и АУВ 110-220 кВ  
«Ш2600 06 .514 06 .516»

ТОР 300 КСЗ 514 ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
ТО/ТУ, УРОВ, БНН, ОМП 1

ТОР 300 АУВ 516 АУВ, УРОВ, ТАПВ, БНН 1

3 Шкаф ступенчатых защит  линий и АУ 
ОВ 110-220 кВ  «Ш2600 06 .512»

ТОР 300 КСЗ 512 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 ОВ 110-220 кВ

4 Шкаф делительной защиты и АУ СВ 
110-220 кВ «Ш2600 06 .519»

ТОР 300 КСЗ 519 ТНЗНП, ТО, МТЗ, АРПТ, 
АУВ, УРОВ, ТАПВ 1 1 СВ 110-220 кВ

5

Шкаф защиты шин и УРОВ до 18 
присоединений «Ш2600 10 .513»

ТОР 300 ДЗШ 513 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

3 1
Шкаф защиты шин и УРОВ до 24 
присоединений «Ш2600 10 .515»

ТОР 300 ДЗШ 515 ДЗШ 1 и 2 СШ, УРОВ централ . 
(распред .)

6

Шкаф основных, резервных защит 
БСК и АУВ «Ш2600 08 .555 06 .528»

ТОР 300 БСК 555 ДТЗ БСК, МТЗ , ТЗНП ВН, 
ТЗНП, ТЗНП нейтр ., ТЗОП, 
НбЗ, УРОВ, ЗП

1
1

ТОР 300 РЗТ 528 МТЗ, ТЗНП, ТЗОП, УРОВ, ЗМН, 
ЗП, ЗПН, БНН, АПВ, АУВ 1

7 Шкаф центральной сигнализации 
«Ш2600 15 .510»

ТОР 300 БЦС 501 3 участка, 74 индикатора 1 1

8 Шкаф организации цепей напряже-
ния ТН 110-220 кВ «Ш2200 15 .013» 1

Защита батареи статических конденсаторов



Система менеджмента качества ООО «Релематика»

сертифицирована и соответствует

стандарту ИСО 9001:2015.

Информация о лицензиях и сертификатах

располагается на сайте компании

www.relematika.ru

Издание является рекламно-информационным.

Технические характеристики и внешний вид изделий могут быть изменены.
При заказе проконсультируйтесь со специалистами компании.





Россия, 428020, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, 1

тел./факс: 8(8352) 240-650
e-mail: info@relematika.ru

www.relematika.ru

Надежные и нужные защиты
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